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El proyecto se desarrolló en la empresa Cinta Azul Ltda, actualmente 
ubicada en San Antonio del Tejar, en la provincia de Alajuela, esta es una planta 
de producción de embutidos con una trayectoria de más de 50 años, sin 
embargo, esta fue adquirida por Cargill Meats Latin America en 1999 y hasta la 
fecha siguen teniendo la franquicia en su totalidad. 
La planta de embutidos cuenta con un salón de duchado ubicado en el 
departamento de empaquetado, este salón cuenta con una serie de tuberías 
distribuidas en 6 cuadrantes encargadas de dispensar agua a los productos que 
salen del proceso de horneado para reducir su temperatura a una adecuada y 
de esta manera poder ingresar el producto a la antecámara de frío antes de ser 
empaquetado. 
Desde un inicio, Cinta Azul ha venido experimentando altos consumos de 
agua por sistemas ineficientes de rociado, actualmente el sistema es accionado 
manualmente por un operario, es decir, este se encarga de ingresar el producto 
al salón, abrir cada una de las válvulas de paso manuales y cronometrar el 
tiempo en ducha empíricamente, sin ningún tipo de instrumento que le ayude a 
verificar el tiempo. 
Según Cinta Azul, con programas de rociado intermitentes se puede 
alcanzar una reducción significativa del consumo hídrico y lograr la reducción de 
temperatura necesaria en el producto para continuar el flujo de producción sin 
problemas. Para ello, se implementa el uso de temporizadores, sensores y 
actuadores y así aumentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, la 
optimización de trabajo del operador y la estandarización. 
En este informe se muestra el proceso de diseño del sistema automático 
de duchas propuesto, con su verificación de funcionamiento mediante 
simulaciones y pruebas de campo en el laboratorio de automatización SIMTEC 
de la escuela de Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 







The project was developed in the company Cinta Azul Ltda, currently 
located in San Antonio del Tejar, in the province of Alajuela, this is a production 
plant of sausages with a trajectory of more than 50 years, however, this was 
acquired by Cargill Meats Latin America in 1999 and they still have the franchise. 
The sausage plant has a shower room, located in the packaging 
department, this room has six pipes distributed in quadrants with the task to 
dispensing water to the products, that come out of the baking process, to reduce 
the temperature to a suitable one and in this way to be able to enter the product 
into the cold store before being packaged. 
From the beginning, Cinta Azul has expend a lot of water by inefficient 
spray systems, currently the system is manually operated by an operator, that is, 
he is responsible for entering the product into the room, open the valves manually 
and time the shower empirically, without any instrument to help him verify the 
time. 
According with Cinta Azul, with intermittent spraying programs, we can 
achieve a significant reduction in water consumption and the necessary 
temperature reduction in the product to continue the production flow without 
problems. So, using timers, sensors and actuators, has advantage in the 
efficiency in the use of water resource, the optimization of operator works and 
process standardization. 
This report shows the design process of the automatic shower system 
proposed, with verification of operation through simulations and field test in the 
SIMTEC automation laboratory of the Industrial Production School of Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.  
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Capítulo 1: Introducción 
 
En el presente capitulo se desea dar a conocer el problema existente en el 
proceso de duchado en la planta de embutidos Cinta Azul Ltda, la importancia 
de solucionar el problema y la solución que se plantea. 
 
1.1 Problema existente e importancia de su solución. 
 
Todos los productos que salen de la etapa de horneado deben ser 
incorporados a las duchas para disminuir su temperatura antes de entrar al 
cuarto frío. Al cuarto de duchas ingresan alrededor de nueve familias de 
productos distintos y cada uno de ellos tiene diferentes tiempos de duchado. En 
la figura 1 se puede observar los productos durante el proceso de rociado. 
 
Figura 1. Cuarto de rociado. 
Todo el sistema de las duchas es completamente manual y es accionado 
por un operario, el operario se encarga de sacar el producto del horno con una 
grúa, posicionarlo en algún cuadrante del cuarto que se encuentre libre y abrir la 
válvula de paso que rocía dicho cuadrante, cada cuadrante cuenta con 15 
duchas con un flujo constante de agua. En la figura 2 se puede apreciar el 




Figura 2. Sistema de suministro hídrico actual. 
Los supervisores de proceso se encargan de determinar tiempos 
aproximados de duchado para los productos, sin embargo, el tiempo en ducha 
depende más de la experiencia del operario ya que por motivos de inocuidad y 
estándares de calidad, dentro de la planta no se puede ingresar con ningún 
dispositivo, por lo tanto, los operadores tienen que medir el tiempo en ducha bajo 
su propio criterio, lo que causa que una torre de jamones que requería 120 
minutos en ducha, demore 135 minutos porque no hay un control del tiempo en 
el salón, o porque el operario se encuentra realizando otras tareas que le 
corresponden. En la figura 3 se aprecia las torres de salchicha y jamón de pavo 




Figura 3. Torres de salchicha económica y torre de jamón de pavo previamente a iniciar el proceso. 
Es muy importante ser preciso con los tiempos en ducha de cada 
producto, ya que sacar el producto antes del tiempo establecido puede ocasionar 
que el producto no alcance la temperatura adecuada, se deforme y no pase los 
estándares de calidad, por lo tanto, se pierda dinero y tiempo de producción. 
Tampoco se puede sacar el producto mucho después de los tiempos 
establecidos en ducha, porque cada minuto representa agua usada 
innecesariamente y que al final del mes se ve reflejada como costos extra de 
producción al pagar las facturas de consumo hídrico. 
Con ayuda de un caudalímetro mecánico, se ha dado seguimiento al 
consumo de agua en duchas, y se estableció que un minuto innecesario de 
rociado representa 200 litros de agua con todos los cuadrantes habilitados, por 
esto, los frecuentes descuidos de los operarios representan alto consumo de 
agua y a su vez, mayores costos para la compañía. 
Los supervisores tienen cronómetros para tomar tiempos y verificar que el 
personal cumpla con el proceso, sin embargo, los supervisores no se encuentran 
todo el día en la planta, solo durante algunos lapsos de tiempo. Debido al 
inadecuado manejo del recurso hídrico únicamente en el proceso de duchado se 
están consumiendo un promedio de 97 metros cúbicos al día, equivalente a 
97 000 litros de agua, una cifra alarmante para la empresa. 
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Automatizar el proceso de rociado favorece la estandarización, disminuye el 
consumo del recurso hídrico y mejora los tiempos de producción. 
 
1.2 Selección de la solución 
 
Para el desarrollo de la solución, la empresa solicita los siguientes 
requerimientos: 
• El sistema debe cumplir con los estándares de inocuidad y 
protección necesarios. 
• Uso de componentes industriales, sometidos a altas temperaturas, 
vibraciones y salpicaduras. 
• Menor intervención del operario en el proceso. 
• Graficas de consumo hídrico y temperatura del producto. 
• Un programa temporizado dedicado únicamente a jamones. 
• Un programa temporizado dedicado únicamente a salchichas. 
• Que el sistema sea versátil ante futuras mejoras y adaptaciones. 
El proyecto se desenvuelve en un entorno de automatización industrial 
que implica un rango de temperaturas elevadas, ruido eléctrico, vibraciones e 
impactos, por lo que es importante seleccionar los componentes adecuados para 
estos medios. El controlador lógico programable es un componente robusto y 
versátil creado para el sector industrial que está abierto a la posibilidad de 
manejar múltiples equipos de manera simultánea, además, este es relativamente 
sencillo de programar e instalar y es un sistema que es más sencillo darle 
mantenimiento. 
La empresa esta familiarizada con este tipo componentes por lo que esta 
se ahorra tiempo y dinero en capacitaciones para los empleados. También, es 
favorable usar el modelo de PLC S7-300 314C-2PN/DP y HMI KTP700 Comfort 
porque, aunque la empresa no destine presupuesto para una implementación 
inmediata, el laboratorio SIMTEC de la escuela de producción industrial del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica ofrece sus instalaciones y componentes para 








Reducir significativamente el consumo de agua en el proceso de duchado 
mediante la implementación de un sistema de automatización. 
2.2 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema que permita la automatización los tiempos efectivos 
de rociado de los productos cocidos de manera efectiva para la reducción del 
consumo hídrico de la planta Cinta Azul en San Antonio del Tejar. 
2.3 Objetivos Específicos 
 
1. Diseñar la configuración del hardware que se ajuste a las necesidades del 
cuarto de rociado, que permita la automatización del proceso y el monitoreo 
de las variables por cuadrante. 
1.1. Indicador: Diagrama de interconexión del sistema diseñado finalizado con 
las especificaciones de configuración de cada equipo. 
2. Desarrollar un programa para el controlador lógico programable S7-300 que 
permita la manipulación de todos los elementos del sistema mediante el uso 
de la plataforma TIA Portal. 
2.1. Indicador: El programa compila sin errores incluyendo todas las rutinas 
requeridas según las especificaciones del proceso de la planta. 
3. Desarrollar una interfaz de usuario humano-máquina que integre todos los 
parámetros necesarios para la automatización de la etapa de rociado. 
3.1. Indicador: Programación del HMI completa y sin errores. 
4. Evaluar el funcionamiento y la viabilidad económica del sistema por medio de 
simulaciones y un estudio económico utilizando TIA Portal como software de 
simulación y la celda Festo del laboratorio SIMTEC. 
4.1. Indicador: Los resultados de las simulaciones cumplen las 
especificaciones del proceso de la planta Cinta Azul logrando además 
una tasa de retorno positiva.  
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Capítulo 3: Marco Teórico  
 
En este capítulo se presenta una explicación de los componentes del 
sistema automático de rociado. Además, se explicará la función que cumple el 
proceso de duchado dentro del sistema de producción de la planta. 
3.1 Descripción del sistema o proceso a mejorar 
 
Como primer procedimiento en el departamento de empaque y donde se 
pretende desarrollar el proyecto, se encuentra el proceso de duchado para 
reducir la temperatura del producto (el cual sale del horno a 75 grados Celsius) 
hasta que el embutido tenga una temperatura alrededor de 27 grados Celsius en 
el caso de las salchichas y chorizo, y 30 grados Celsius en el caso de los jamones 
y salchichones, temperatura adecuada para ingresar el producto a la cámara de 
frío (congelador). Estos datos fueron establecidos por el departamento de 
producción de la planta con estudios previos. 
El área de duchado se compone por un cuarto separado en seis 
cuadrantes, cuatro de estos se encuentran posicionados en el cielorraso y cada 
uno cuenta con 15 duchas, y dos cuadrantes laterales, uno en cada pared del 
cuarto, estos últimos cuentan con ocho duchas cada uno. 
Cuando el operario ingresa cada uno de los productos al área de duchado 
él se encarga de abrir válvulas de paso mecánicas de tipo esfera para dejar fluir 
el agua dependiendo del cuadrante donde este posicionado la torre de aluminio 




Figura 4. Válvula mecánica de tipo esfera. [1] 
Una vez que el operario decida que ya pasó tiempo suficiente en duchas, 
este procede a verificar que el producto se encuentra lo suficientemente frío 
según su experiencia para luego sacar el producto de duchas e ingresarlo a la 
cámara de frío, si no, abre las duchas otra vez y repite el proceso.  
También el sistema actual cuenta con un caudalímetro mecánico DN50 
donde los operarios de mantenimiento registran el consumo al inicio del día. El 
caudalímetro está ubicado dentro del salón en una posición que dificulta la 
lectura para personas por debajo del metro setenta y cinco. El sistema de lectura 
es poco detallado, ya que el contador principal es la lectura de consumo en 
metros cúbicos y en el caso de las agujas, una vuelta completa representa 0.001 
para el caso de la aguja izquierda y 0.01 para el caso de la aguja derecha 
mostradas en la figura 5.  
Por ejemplo, si la lectura del caudal en metros cúbicos dice 45 m3, es 
complicado determinar si la lectura real son 45 000 litros o 45 999 litros, a menos 
que la persona esté atenta y se detenga a contar vuelta por vuelta de las agujas 
por el tiempo necesario. Además, las mediciones de consumo tienden a tener 




Figura 5. Lectura caudalímetro mecánico. [2] 
Es importante mencionar que los operarios no cuentan con ninguna 
herramienta o sistema para verificar las temperaturas del producto, simplemente 
se limitan a cumplir con los tiempos en ducha establecidos por el departamento 
de producción. 
Luego de que el producto finaliza en el proceso de duchado, el siguiente 
proceso consiste en ingresarlo a la cámara de frio para reducir la temperatura 
hasta que alcance los siete grados Celsius. Luego si el producto lo requiere, se 
continua con el proceso de rebanado o picado como lo es el caso de los jamones, 
tocino, salchichas y otros, y por último el proceso de empaque del producto, 
resultado final que se encuentra en los supermercados. 
Como se menciona anteriormente, todos los productos que salen de la 
etapa de horneado deben ser incorporados a las duchas para disminuir su 
temperatura antes de entrar al cuarto frío. Al cuarto de duchas ingresan 200 
productos que se subdividen en nueve familias. En la tabla 1 se puede observar 
las familias y la cantidad de productos que posee cada una. 
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Tabla 1. Familias y cantidad de productos por familia. 
 
 
Actualmente los productos de las familias de jamones, salchichones y 
mortadelas utilizan el mismo tiempo de rociado de 120 minutos, las salchichas, 
el paté y chorizos utilizan el mismo tiempo de rociado de 37 minutos. Los 
productos restantes utilizan tiempos distintos de rociado. 
Para mejorar el sistema de apertura de válvulas actual, el controlador 
lógico programable se va a encargar de abrir las válvulas por medio de 
programas temporizados, donde estos se componen por tiempos de rociado 
efectivos y tiempos de pausa para aprovechar el agua adherida al producto. 
El PLC monitoreará las variables de temperatura mediante cuatro 
sensores tipo sonda y la variable de flujo mediante un caudalímetro electrónico, 
además, el sistema permitirá visualizar estas variables en gráficos por medio de 
una interfaz en el HMI de una forma cómoda y precisa. 
Los programas temporizados 1 y 2 se encargarán de abarcar 158 
productos del total (200) y los 48 productos restantes se cubrirán con el programa 
temporizado 3, el cual permite al operario manipular los tiempos efectivos de 




3.2 Antecedentes Bibliográficos [6, 7] 
 
La Revolución Industrial formó en general, el paso de la industria artesanal 
a la producción en masiva con la ayuda de máquinas y herramientas más 
avanzadas; lo que se debió, en gran medida, a la influencia del desarrollo de la 
economía y a los diversos avances científicos. Gran parte de este desarrollo está 
fundamentado en la evolución de la demanda por parte de unos clientes cada 
vez más exigentes a los que los fabricantes intentan satisfacer con nuevos 
productos de mayor calidad y mejores especificaciones técnicas. 
Debido a esto la industria en general se vuelve más competida, por lo 
tanto, las empresas deben diseñar sus productos con tecnología mejorada para 
lograr sobresalir en un mercado global cada vez más competitivo. La ciencia y la 
tecnología han avanzado y desarrollado técnicas e instrumentos que se unen 
para lograr este objetivo de competitividad. 
Los ordenadores y los computadores son una de las herramientas más 
prácticas y útiles que se han desarrollado en este sentido. Con la ayuda de estos 
se dan los primeros pasos en el desarrollo de la automatización, tanto de los 
procesos como de los productos, haciendo que el proceso productivo sea más 
flexible, con un ahorro en tiempo, recursos y costos. 
 
3.2.1 Automatización Industrial 
 
La Real Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la automática 
como el conjunto de métodos y procedimientos para la sustitución del operario 
en tareas físicas y mentales previamente programadas. De esta definición 
original se desprende la definición de la automatización como la aplicación de la 
automática al control de procesos industriales. 
Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la 
entrada de material, energía e información, se genera una transformación sujeta 
a perturbaciones del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de 
producto. Los procesos industriales se conocen como procesos continuos, 
procesos discretos y procesos batch. Los procesos continuos se caracterizan por 
la salida del proceso en forma de flujo continuo de material, como por ejemplo la 
purificación de agua o la generación de electricidad.  
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Los procesos discretos contemplan la salida del proceso en forma de 
unidades o número finito de piezas, siendo el ejemplo más relevante la 
fabricación de automóviles. Finalmente, los procesos batch son aquellos en los 
que la salida del proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de 
material, como por ejemplo la fabricación de productos farmacéuticos o la 
producción de cerveza. 
 
3.2.2 Proceso de elaboración de un embutido [6, 7] 
 
La elaboración de un embutido está compuesta por distintas fases, que 
se pueden agrupar en los procesos que se describen a continuación. 
 
3.2.2.1 Preparación de las materias primas 
 
Cada embutido se caracteriza por los ingredientes utilizados en su 
elaboración, así como el proceso mediante el cual se realiza. Es muy importante 




Para el picado de la materia prima (carne) se utilizan maquinas llamadas 
picadoras o molinos, compuestas primeramente por una tolva o un recipiente 
grande donde se deposita la carne, un tornillo sin fin para empujar el producto 
hacia las cuchillas giratorias y por último un disco perforado. Este dispositivo 
prepara la carne en forma de pasta para facilitar el mezclado con los ingredientes 





Figura 6. Picadora industrial Seydelmann. [7] 
Este proceso se debe realizar con la carne refrigerada a temperaturas 
menores a 7 grados Celsius para evitar que las cuchas sobrecalienten la masa 
y no tener que usar medidas como aplicar hielo en la etapa del mezclado. 
 
3.2.2.3 Mezclado y Amasado 
 
Una vez picada la carne, se procede al proceso de mezclado y amasado, 
donde se mezcla la pasta proveniente del molino con los condimentos y especias 
según la receta. 
Este procedimiento se realiza con máquinas que poseen paletas giratorias 
con las que se consigue una mezcla uniforme. Es necesario que este proceso 
se realice al vacío para evitar decoloraciones en el producto. En la figura 7 se 








Una vez lista la masa se procede a rellenar la funda (tripa) natural o 
artificial con ella, pero antes esta debe lavarse para eliminar rastros de sal en la 
tripa y evitar que en el producto se genere una costra superficial. Una vez el 
operario coloque la tripa en la boquilla lisa, la maquina la rellena y la divide en 
porciones. 
En este proceso se debe evitar la entrada de aire ya que este puede 
formar cavidades en el producto generando decoloraciones o enmohecimiento 
no deseado. Para ello, en la industria se utilizan maquinas que embuten al vacío 




Figura 8. Embutidora Vemag HP12E. [9] 
 
3.2.2.5 Cocción y Ahumado 
 
Una vez el producto embutido el proceso siguiente es la cocción y el 
ahumado. La cocción se realiza a temperaturas entre 75 y 80 grados Celsius 
durante tiempos variables, dependiendo del tipo de embutido. Este proceso 
ayuda principalmente a darle firmeza al producto, fijar un color atractivo y a 
extender su vida útil. 
El ahumado se puede realizar en frío o caliente, en el caso de la empresa 
Cinta Azul, este proceso se realiza en caliente dentro de los hornos, a 80 grados 
Celsius durante tiempos variables, dependiendo del tipo de embutido. En la 











3.3 Descripción de los principales principios físicos y/o electrónicos 
relacionados con la solución del problema [4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 




Un transductor es un dispositivo que transforma o convierte un tipo de 
energía de entrada en otro tipo de energía diferente en la salida. 
Existen dos tipos de transductores, los sensores y los actuadores, estos 
primeros se encargan de detectar energía de diferentes formas como luz, 
temperatura, fuerza para convertir la información en una señal eléctrica legible 
por un sistema electrónico. La característica principal de los sensores es que 
siempre en la salida del dispositivo se obtiene una señal eléctrica. 
Los actuadores son dispositivos que pueden recibir señales eléctricas en 
la entrada y generar una fuerza física en la salida o viceversa. 
 
3.3.2 Sensor de Flujo [23] 
 
Los sensores de flujo son dispositivos que utilizan el método de medición 
de caudal basado en la ley de Faraday, la cual expresa que, al pasar un fluido 
conductivo a través de un campo magnético, se produce una fuerza electromotriz 
directamente proporcional a la velocidad del fluido. 
Los flujómetros cuentan con dos bobinas de campo que con ayuda de 
propagadores generan un campo magnético constante sobre toda la sección 
transversal del tubo, con la ayuda de dos electrodos ubicados lateralmente, se 
capta el voltaje. La pared interior del tubo debe estar recubierta con material 
dieléctrico para que no existan cortos entre el líquido conductor y el tubo 
metálico. 
En caso de que no haya ningún fluido circulando, ningún voltaje inducido 
es medido entre los dos electrodos, en el momento que fluye el líquido conductor, 
el campo magnético se encarga de separar las partículas positivas y negativas 
a los extremos donde se encuentran los electrodos. Conociendo la sección 
transversal del tubo, el volumen del fluido puede ser calculado, cuanto mayor 
sea la velocidad del fluido, mayor será la separación de las partículas cargadas 
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y mayor será el voltaje entre los electrodos. En la figura 10 se observa de forma 
general la construcción de un flujómetro electromagnético. 
 
Figura 10. Flujómetro electromagnético. [23] 
 
3.3.3 Sensor de temperatura 
 
Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los 
cambios de temperatura en señales eléctricas que son procesadas por un equipo 
electrónico. Existen tres tipos de sensores de temperatura, los Termistores, los 
RTD y los Termopares. 
 
3.3.3.1 Termistores [16] 
 
El termino termistor proviene del término en inglés Thermally Sensitive 
Resistor, estos son semiconductores que dejan pasar parcialmente la corriente, 
en los cuales varia su resistividad al variar la temperatura que los rodea, los 
electrodos internos son los encargados de detectar el calor y traducirlo a pulsos 
eléctricos.  
Existen dos tipos de termistores, los que aumentan la resistencia al 
aumentar la temperatura conocidos como Positive Temperature Coefficient 
(PTC) y los que disminuyen la resistencia conforme aumenta la temperatura 
conocidos como Negative Temperature Coefficient (NTC). 
La principal ventaja de estos dispositivos es que tiene un amplio rango de 
medida y son de muy bajo costo con respecto a otros tipos de sensores, pero la 
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desventaja de estos es que no son lineales, dificultando así la adquisición de 
datos, ya que son complicados de calibrar. En la figura 11 se puede observar la 
curva característica de los dos tipos de termistores existentes. 
 
Figura 11. Curva característica de los termistores PTC y NTC. [16] 
Existen diferentes tipos de encapsulados para los termistores dependiendo 
de la aplicación, mencionados a continuación: 
• Tipo SMD 
• Tipo Perla 
• Tipo Disco 
• Tipo Arandela 
• Tipo Barra 
 
3.3.3.2 Sensor RTD [17], [18], [19] 
 
Las resistencias detectoras de temperatura (RTD) son sensores metálicos 
que varían su impedancia con respecto a la temperatura, ya que los metales 
poseen coeficientes térmicos positivos de variación de la resistencia eléctrica y 
de esta manera obstruyendo el paso de electrones. 
Un tipo de RTD son las Pt100 o Pt1000, los nombres de estos sensores 
hacen referencia de que están fabricados de platino y poseen resistencias de 
100 y 1000 ohmios respectivamente a 0 grados Celsius, una gran ventaja de 
estos dispositivos es que son muy lineales en un gran rango de temperaturas 
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gracias al platino y su relación resistencia-temperatura. En la figura 12 se puede 
observar una tabla con los materiales más frecuentes en la construcción de 
sensores metálicos. 
 
Figura 12. Materiales más utilizados en la fabricación de sensores RTD. [17] 
Como se observa en la tabla de la figura 12, el platino es el material con 
mayor resistividad, esto permite construir hilos más delgados y cortos con 
resistencia considerable a diferencia de los otros. Por otro lado, el níquel es el 
material que cuenta con un mayor coeficiente térmico, por lo que este es más 
sensible a los cambios de temperatura. En la figura 13 se observa una curva 
característica de un sensor Pt100. 
 
Figura 13. Curva característica de una sonda Pt100. [20] 
Los RTDs pueden ser construidos con 2, 3 o 4 hilos. Los de 2 hilos son 
los más sencillos y más económicos ya que las resistencias de los cables que 
unen la Pt100 al instrumento receptor se suman y generan un error en la 
medición, para corregir este fenómeno lo más común es utilizar cables más 
gruesos para reducir la resistencia de estos y disminuir la incertidumbre en la 
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medición, o conectar directamente la sonda Pt100 al dispositivo receptor sin 
utilizar alambres. En la figura 14 se muestra la conexión de una Pt100 con dos 
hilos. 
 
Figura 14. Conexión de Pt100 utilizando configuracion de 2 hilos. [19] 
 
El modo de conexión de 3 hilos es el más utilizado y resuelve el problema 
del error en la medición causada por la resistencia de los dos hilos, el único 
requisito para obtener lecturas correctas es que los 3 hilos deben tener la misma 
impedancia, ya que el sistema de medición se basa normalmente en el puente 
de Wheatstone. En la figura 15 se observa una conexión de 3 hilos utilizando un 
puente de Wheatstone para la medición. 
 
Figura 15. Configuración de 3 hilos en una Pt100. [17] 
 
El método de 4 hilos es el más preciso de todos porque no requiere que 
los hilos posean la misma resistencia, sin embargo, el instrumento de medición 
es más costoso, ya que este se encarga de circular una corriente por los cables 
1 y 4 mostrados en la figura 16, provocando una caída de tensión en los extremos 
de R(t), los cables 2 y 3 se conectan a un voltímetro de alta impedancia para 
medir el voltaje de R(t) y finalmente el dispositivo se encarga de calcular la 
resistencia de la sonda dividiendo el voltaje obtenido en R(t) entre la corriente 




Figura 16. Configuración de 4 hilos en una Pt100. [19] 
 
3.3.3.3 Termopares [21] 
 
Este tipo de sensor es también llamado Termocúpula, estos dispositivos 
miden la temperatura basándose en efectos termoeléctricos. Este dispositivo 
está formado por un circuito de dos conductores de metales diferentes o dos 
semiconductores diferentes o un metal y un semiconductor conectados en uno 
de sus extremos, generando un gradiente de temperatura que genera una fuerza 
electromotriz y mediante el efecto Seebeck se convierte en electricidad ya que 
la diferencia de temperatura entre ellos causa una diferencia de potencial en el 
punto de contacto. 
La magnitud de la FEM depende de los materiales de los conductores 
utilizados, un cuidado que se debe de tener con este tipo de dispositivos es que 
la contaminación de los metales puede cambiar la composición del material y a 
su vez influye en la FEM. En la tabla 2 se puede observar los tipos de termopares. 
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Tabla 2. Tipos de termopares. [21] 
 
 
En la figura 17 se observan las curvas características de los tipos de 
termopares. 
 
Figura 17. Curvas de tensión termoeléctrica para los diferentes tipos de termopares. [22] 
 
3.3.4 Actuadores [13] 
 
 
Son dispositivos mecánicos que tienen como función proporcionar fuerza 
para mover otro dispositivo. La fuerza que induce el actuador proviene de tres 
fuentes posibles: presión neumática, hidráulica y fuerza motriz. Dependiendo de 
cuál sea la fuerza de origen los actuadores se pueden clasificar en neumático, 




3.3.5 Electroválvula [5] 
 
Son conocidas también como válvulas solenoide de uso general, estas 
válvulas abren o cierran el paso de un gas o fluido líquido. La apertura o cierre 
de la válvula se basa en impulsos electromagnéticos a un solenoide que atrae 
un embolo para dejar pasar el agua en este caso. 
Un embolo es una pieza metálica ferromagnética, por ello al ser cargado 
el solenoide de la válvula, este se desplaza por la fuerza magnética hacia el 
interior de la bobina y alza la aguja de la válvula dándole una función de 
compuerta. 
Este tipo de válvulas tienen dos estados, abierto o cerrado, no se puede 
utilizar para aplicaciones donde se debe regular el flujo. 
 
 
3.3.5.1 Tipos de electroválvulas 
 
En las válvulas de dos vías, normalmente se usan tres modalidades 
diferentes dependiendo del uso que se le va a dar a la válvula, ya sea acción 
directa, acción indirecta o acción mixta.  
Es importante mencionar que existen válvulas normalmente cerradas 
(N.C) y normalmente abiertas (N.A). La diferencia de ellas es que en la 
normalmente cerrada el embolo se encuentra obstruyendo el orificio si la bobina 
no se encuentra energizada, impidiendo el flujo. La normalmente abierta cuando 
la bobina no está energizada, el embolo con la ayuda de un resorte permanece 
separado del orificio permitiendo el flujo, y cuando se energiza la bobina el 
empuje lo realiza hacia abajo por lo que el embolo obstruye el orificio. 
 
 
3.3.5.2 Acción Directa 
 
Este tipo de solenoide es utilizado en válvulas con baja capacidad y 
puertos pequeños. El embolo está conectado mecánicamente a la aguja de la 
válvula. Al introducirle corriente a la bobina, el embolo es atraído 
magnéticamente al interior de está levantando la aguja. 
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Este tipo de válvula depende del potencial del solenoide para un 
diferencial de presión determinado, por ello los puertos están limitados al tamaño 
del solenoide. No se utiliza en sistemas de grandes capacidades porque sería 
necesario utilizar bobinas más grandes y por lo tanto más costosas. 
Cuando la válvula está cerrada la presión interna empuja al embolo hacia 
el orificio, en algunos casos las válvulas poseen un resorte que ayuda a 
mantenerlas cerradas, también, tener una presión alta en la entrada y una baja 
en la salida mantiene el embolo sobre el orificio, entonces mientras más grande 
sea el diferencial de presión es más difícil abrir la válvula y va a requerir más 
energía. 
Cuando la válvula está abierta, el flujo interno que pasa por el orificio 
ayuda a mantener el embolo abierto. En la figura 18 se muestra una 
electroválvula de acción directa. 
 
Figura 18. Válvula de solenoide típica de acción directa, normalmente cerrada de dos vías. [12] 
 
3.3.5.3 Acción Indirecta 
 
Este tipo de válvula comparte el funcionamiento del mecanismo del 
embolo mencionado en las válvulas de acción directa, sin embargo, la 
característica principal de este tipo es que cuando la válvula recibe la señal y 
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activa el embolo, esta causa la apertura del orificio del piloto y como segunda 
acción o acción indirecta, descarga el compartimiento superior del diafragma y 
permite que este se abra o se cierre dando paso al flujo entre las dos terminales 
del dispositivo. 
Este tipo de válvula necesita una presión mínima para su funcionamiento 
es de 0.2 bar. En este tipo de válvulas también existen válvulas normalmente 
abiertas y normalmente cerradas. En la figura 19 se puede observar una válvula 
de acción indirecta. 
 
 






3.3.5.4 Acción Mixta 
 
Este tipo de válvula también comparte el funcionamiento del mecanismo 
del embolo mencionado en las válvulas de acción directa y también se pueden 
encontrar en construcciones normalmente abiertas y normalmente cerradas. A 
diferencia de las de acción indirecta, estas no requieren de una presión mínima 
para su funcionamiento, pero al igual que las de acción indirecta, requiere de dos 
tiempos para abrir o cerrar la válvula. 
Las válvulas de acción mixta son una mezcla de las de acción directa y 
acción indirecta. Primero se vacía la presión superior del diafragma para que la 
presión inferior de este lo empuje hacia arriba y se abra. En este tipo de válvula 
el embolo esta sujetado por un resorte que facilita el empuje de abajo hacia arriba 
para abrir el mismo diafragma. 
En las válvulas de acción indirecta y mixta, los diafragmas que se utilizan 
dependen del fluido que atraviesa la tubería. Pueden ser de tres tipos, Buna, 
Viton o Teflón, la buna soporta temperaturas entre los -10°C y +90°c, este es 
recomendado para agua aire o gas, el Viton soporta temperaturas entre los -
10°C y los +140°C, recomendado para aceite, gasolina o Diesel, y por último el 
teflón soporta las más altas temperaturas entre los -10°C y +180°C comúnmente 
utilizado para vapor. En la figura 20 se puede observar un ejemplo de válvula de 
acción mixta. 
 





3.3.6 PLC [4], [24], [25] 
 
Un controlador lógico programable, conocido por sus siglas en inglés 
como PLC (Programmable Logic Controller), es un dispositivo electrónico 
utilizado en la automatización industrial, para automatizar procesos, como el 
control de los diferentes dispositivos o herramientas de una fábrica. 
Los PLCs se utilizan para muchas aplicaciones diferentes entre ellos 
varios tipos de industrias, como la industria alimentaria en el caso de este 
proyecto. A diferencia de las computadoras ordinarias, el Controlador Lógico 
Programable está diseñado para tener gran cantidad de entradas y salidas 
analógicas y digitales, para soportar elevados rangos de temperatura, resistencia 
al ruido eléctrico, a la vibración mecánica, entre otros, haciendo de ellos un 
dispositivo electrónico ideal para entornos industriales. En la Figura 21 se 
muestra un PLC S7-300. 
 
Figura 21. CPU 314C-2PN/DP. [11] 
 
3.3.6.1 Estructura de un PLC 
 
La estructura básica de un Controlador Lógico Programable está 
compuesta por una CPU, las interfases de entrada y las interfases de salida. En 




Figura 22. Estructura básica de un PLC. [26] 
El procesador se considera como el cerebro del PLC, es el encargado de 
la ejecución del programa desarrollado por el usuario y administrar la 
comunicación entre los dispositivos. Por otro lado, hay dos tipos de memorias, 
estas son las encargadas de almacenar la información en localizaciones bien 
organizadas: 
 
• La memoria de datos se utiliza para grabar los datos necesarios a los fines 
de la ejecución del programa. Este tipo de memoria contiene la 
información sobre el estado presente de los dispositivos de entrada y 
salida. 
• La memoria del usuario es la memoria que se utiliza para guardar el 
programa, el programa construido por el usuario debe permanecer estable 
durante el funcionamiento del equipo y por esto para su almacenamiento 
se utilizan memorias EEPROM para que la información no se pierda, 
aunque el dispositivo pierda la alimentación. 
 
Los módulos de entradas son los equipos que envían señales al PLC, 
cada dispositivo de entrada se utiliza para conocer una condición particular del 
entorno como por ejemplo la temperatura. Por otro lado, los módulos de salida 
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son los dispositivos encargados de reaccionar o responder a las señales de 
entrada por medio de actuadores. 
La alimentación se encarga de suministrar las tensiones necesarias para el 
funcionamiento de los diferentes dispositivos del sistema, en el caso de la CPU 
se alimenta normalmente con 24Vcc o 110/220Vca y la CPU por medio del bus 
interno se encarga de alimentar las interfaces. 
Con la ayuda de los módulos de comunicación es posible combinar sistemas 
diferentes mediante los protocolos de comunicación PROFINET, PROFIBUS, 
IWLAN, MPI, WAN, PPI, KNX y AS-interface. 
 
3.3.6.2 Operaciones lógicas con bits del PLC 
 
Las operaciones lógicas con bits operan con dos dígitos, 0 y 1. En el 
ámbito de contactos y bobinas, el 1 representa la activación y el 0 representa la 
desactivación. Estas operaciones interpretan los estados de la señal y las 
combinan con la lógica booleana para producir resultados lógicos (RLO). 
Las operaciones lógicas con bits utilizadas fueron el contacto 
normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado, la bobina de relé de 
salida, leer directamente de periferia y escribir directamente en periferia. 
 
3.3.6.3 Operaciones de transferencia 
 
Se utiliza la operación MOVE para copiar un valor de entrada en otra 
dirección de salida, esta operación solo puede copiar datos que tengan 
longitudes de byte, Word y doble Word. 
 
3.3.6.4 Operaciones de temporización 
 
Los temporizadores tienen un área reservada en la memoria de la CPU, 
esta área de memoria reserva una palabra de 16 bits para cada operando del 
temporizador. La programación con Ladder o KOP soportan hasta 256 
temporizadores. 
En el caso del PLC S7-300, se pueden utilizar 3 tipos de temporizadores, 
el TP (impulso), el TON (retardo al conectar) y el TOF (retardo al desconectar). 
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La selección del tipo de temporizador depende específicamente de la aplicación 
requerida. 
 
3.3.7 HMI [27], [28] 
 
Los “Interfaz Humano Máquina” (HMI por sus siglas en inglés) son 
dispositivos que cumplen la función de establecer una comunicación entre una 
persona y una maquina mediante una interfaz gráfica.  
Una interfaz humano-máquina es la unidad de control centralizada para 
líneas de fabricación, equipada con recetas de datos, registro de eventos, 
transmisión de video y activación de eventos, para que uno pueda acceder al 
sistema en cualquier momento y para cualquier propósito. Para que una línea de 
fabricación se integre con un HMI, primero debe estar trabajando con un 
controlador lógico programable (PLC). Es el PLC que toma la información de los 
sensores y la transforma en álgebra booleana, por lo que el HMI puede descifrar 
y tomar decisiones. 
 
Hay tres tipos básicos de HMI: 
 
• El sustituto de pulsador. 
• El manejador de datos. 
• El supervisor. 
 
Antes de que el “HMI” llegara a existir, un control podría consistir en 
cientos de pulsadores y led que realizan diferentes operaciones. El sustituto de 
pulsador ha simplificado los procesos de fabricación, centralizando todas las 
funciones de cada botón en una ubicación. 
El manejador de datos es perfecto para aplicaciones que requieren 
retroalimentación constante del sistema o impresiones de los informes de 
producción. Con el manejador de datos, debe asegurarse de que la pantalla HMI 
sea lo suficientemente grande como para gráficos, representaciones visuales y 
resúmenes de producción. El manejador de datos incluye funciones tales como 




Finalmente, cada vez que una aplicación involucre a SCADA o MES, un 
HMI supervisor es extremadamente beneficioso. Es probable que el HMI 
supervisor supervise Windows y tenga varios puertos Ethernet. En la figura 23 
se puede observar un HMI Siemens. 
 







Capítulo 4: Procedimiento metodológico 
 
En el presente capitulo se dan a conocer las etapas que componen el 
desarrollo del proyecto, iniciando con el reconocimiento y definición del problema 
detectado en la empresa, continuando con la etapa de obtención y análisis de 
información. También se presentan las etapas de evaluación de alternativas y 
síntesis de la solución, simulación y reevaluación y rediseño de la solución al 
problema. 
 
4.1 Reconocimiento y definición del problema 
 
Para reconocer el problema inicialmente se realizó una reunión con el 
ingeniero Bernal Rodríguez del área de mantenimiento industrial, el cual 
comentó que el proceso de producción de la planta tiene altos consumos de agua 
al día y que probablemente se debía por el mismo problema que se tuvo en la 
planta de Tiquicia en el área de duchas. 
Se tomó la decisión de entrar a la planta y verificar el sistema de duchas 
actual. Se determinó que el sistema actual es completamente empírico y el 
proceso de rociado depende absolutamente del factor humano para llevarse a 
cabo ya que las válvulas encargadas de suministrar agua a las duchas se 
accionan de forma manual y se mantiene abiertas el tiempo que el operario cree 
conveniente. 
En conjunto con el ingeniero Frank Paz, supervisor de mantenimiento 
industrial, se propone un diseño que permite al sistema nuevo de duchas 
intercomunicarse con todas las máquinas de la planta en un futuro, para facilitar 




4.2 Obtención y análisis de información 
 
Para conocer el entorno en el que se desenvuelve el proyecto, se 
realizaron recorridos de planta durante tres semanas para familiarizarse con el 
proceso de producción, especialmente en el subproceso de rociado. Los 
operarios encargados del sector de hornos y duchas comentaron que en las 
duchas no existe regulación de ningún tipo ni registros de actividad. 
El cuarto de rociado está compuesto por seis cuadrantes, cada uno de 
ellos tiene una válvula mecánica que depende de accionamiento manual y el 
suministro de agua se detiene hasta que el operario empíricamente determine 
que han pasado dos horas para el caso de los jamones y 37 minutos en el caso 
de las salchichas. 
Un dato importante que destaca el supervisor de hornos es que los 
operarios no verifican las temperaturas del producto con ningún tipo de 
herramienta. Todo lo mencionado anteriormente evidencia que el subproceso de 
duchado de la planta carece de estandarización. 
Durante las visitas al cuarto de duchas se tomaron datos del caudalímetro 
para verificar el consumo hídrico diario promedio, ya que el departamento de 
mantenimiento registra un consumo promedio mensual de 97,43 metros cúbicos 
desde agosto del 2018 hasta enero del 2019. El consumo de agua promedio por 
minuto con todas las duchas abiertas es de 200 litros por minuto. 
A partir de las cifras de consumo obtenidas, se llega a la conclusión que 
el factor humano juega un papel importante en cuanto al desperdicio de agua, 
ya que con 10 minutos de rociado innecesarios se desperdician alrededor de 
2000 litros de agua, una cifra que amenaza el compromiso ambiental de Cargill 




4.3 Evaluación de las alternativas y síntesis de una solución 
 
Primeramente, se pensó en realizar un control con un PLC que se 
encargara de medir la temperatura del producto embutido y que este mediante 
un controlador PID rociara la cantidad de agua necesaria para alcanzar los 30° 
Celsius para los jamones y 28° Celsius para las salchichas, sin embargo, la 
temperatura del producto no es necesario controlarla porque no debemos 
mantener el producto necesariamente en 30° o 28° respectivamente, estos 
valores únicamente indican que a partir de ese momento pueden concluir con el 
subproceso de duchado. 
Si las temperaturas disminuyen aún más de las establecidas, no causa 
ningún daño en el producto, y el producto tampoco va a aumentar de temperatura 
por sí solo, por lo que no tiene sentido realizar un PID que me estabilice el 
producto en una temperatura fija.  
En conjunto con el superintendente de mantenimiento y el supervisor de 
hornos se tomó la decisión de implementar programas temporizados 
compuestos por pausas y tiempos efectivos de rociado. También se incluye la 
monitorización de temperatura por cuadrante y una interfaz humano-maquina 
donde el operario sea capaz de seleccionar el programa de enfriamiento para 
jamones o salchichas y sobre cuales cuadrantes activarlo. 
Para determinar el tipo de PLC a utilizar se tomó en consideración usar 
uno de tipo SIEMENS, ya que algunos técnicos de la planta están familiarizados 
con este tipo de equipos. También, a pesar de que la empresa no destinó 
presupuesto para el proyecto, convenientemente se realizaron “pruebas de 
campo” en el laboratorio SIMTEC del Instituto Tecnológico de Costa Rica y se 




4.4 Implementación de la solución 
 
Primeramente, se inició con la selección del hardware adecuado para el 
nuevo sistema, como el tipo de controlador lógico programable, la interfaz 
humano-máquina, el tipo de sensores y actuadores favorables para el entorno 
en donde se plantea instalar el sistema, y establecer las conexiones entre cada 
uno de los dispositivos. 
Para implementar la solución con programas temporizados se tuvo que 
investigar si el controlador elegido tenía funciones de temporizador, de qué tipo 
y cuál se adapta mejor a la lógica implementada. Por ello se estudió a fondo el 
funcionamiento de las entradas y salidas del bloque de función temporizador TP. 
Para el monitoreo de la temperatura y el flujo fue necesario estudiar la 
función de escalado del PLC para mapear las señales eléctricas provenientes de 
los sensores a información de temperatura en grados Celsius en el caso de las 
sondas PT100 y el caudal en l/min. 
Para las simulaciones de las lecturas de los sensores de temperatura en 
el laboratorio SIMTEC, por falta de componentes se simuló la sonda PT con un 




Capítulo 5: Descripción detallada de la solución 
 
 
En este capítulo se muestra una descripción detallada de la solución 
planteada. Se describe el equipo a utilizar en la planta Cinta Azul y el equipo 
utilizado en la celda Festo del laboratorio SIMTEC y por último se explica el 
programa diseñado para el sistema de rociado. 
 
5.1 Análisis de soluciones y selección final  
 
 
Como primera solución se planteó diseñar un sistema con una interfaz 
gráfica (Simatic HMI TP700) donde el operario pueda seleccionar el 
temporizador según el tipo de producto que ingresa a las duchas y la ubicación 
del producto dentro del salón para que el sistema abra las electroválvulas 
correspondientes y con la ayuda de un controlador lógico programable (PLC 
Simatic S7-300) abrir por un tiempo definido las electroválvulas para el rociado.  
El sistema de ducha actual cuenta con seis tuberías, una para cada uno 
de los cuadrantes, por lo que es necesario hacer uso de seis válvulas 
electrónicas. También, se propuso utilizar un flujómetro electrónico para registrar 
el consumo hídrico de cada lote, una red de sensores de temperatura que 
permita monitorear el producto durante el proceso y por último una alarma 
audiovisual que notifique al operario que terminó el proceso de duchado. En la 





Figura 24. Ejemplo de interfaz gráfica en HMI. 
La figura 24 muestra cómo están distribuidos los cuadrantes en el salón 
de duchado, simulando la forma real de las tuberías. A continuación, se explica 
brevemente la función de cada botón presente en la interfaz de la figura 24. 
 
• El botón número 1 es utilizado para seleccionar el temporizador 1 para los 
productos como jamón y salchichón. 
• El botón número 2 es utilizado para seleccionar el temporizador 2 para los 
productos como salchicha y chorizo. 
• El botón número 3 es utilizado para seleccionar el temporizador 3, el cual 
será una manipulación directa de tiempos establecidos por el operario. 
• El botón número 4 es utilizado para acceder a los gráficos de temperatura 
y consumo hídrico. 
• El botón número 5 es utilizado para dar inicio al programa temporizado 
seleccionado. 
• Los cuadrantes son botones para accionar la electroválvula deseada. 
• Los cuadrantes de temperatura serán donde se visualice esta variable. 
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Es importante mencionar que el criterio de selección de los componentes 
de la primera solución es que la empresa esta familiarizada con los PLC’s 
Siemens y HMI Siemens, además de que el laboratorio SIMTEC de la escuela 
de producción industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede regional 
San Carlos, cuenta con los componentes necesarios para simular el 
funcionamiento del proyecto. 
 
Como segunda solución se planteó diseñar un sistema con una interfaz 
gráfica que consiste en un botón de encendido y otro de paro de emergencia, 
sensores de temperatura tipo termopar, un microcontrolador de tipo Raspberry 
Pi encargado de activar las electroválvulas para dar paso al flujo de agua de las 
tuberías que van a las duchas. Además, en la pantalla se podrá visualizar la 
temperatura en tiempo real del producto. 
 
Una vez encendido el sistema, se lee la temperatura y el sistema rocía 
agua fría al producto hasta que los sensores de temperatura de tipo termopar 
perciban 27 grados Celsius, si tres de los cuadrantes perciben temperaturas por 
debajo de los 27 grados, pero el cuarto cuadrante percibe temperaturas 
superiores al rango permitido, ese cuadrante continúa rociando y los demás se 
detienen. Para esta solución también se propone una interfaz gráfica similar al 
ejemplo mostrado en la figura 24. 
 
Para esta solución se propone el uso de la Raspberry Pi porque este 
microcontrolador posee una unidad de procesamiento grafica de alto 
rendimiento, la Mali-T760 MP4, la cual es de gran ayuda para el procesamiento 
de la interfaz gráfica del sistema propuesto. 
 
5.2 Descripción del Hardware 
 
Fue necesario conocer detalladamente el funcionamiento del hardware a 
utilizar, como es el caso del PLC, el HMI, las válvulas de tipo solenoide, los 
sensores de temperatura RTD y el flujómetro electrónico. En la figura 25 se 





Figura 25. Diagrama de conexión final entre los elementos del sistema de rociado. 
Los componentes que se describirán a continuación son los componentes 
que se utilizarán en la empresa. El PLC y el HMI son los mismos utilizados en 




El controlador elegido para la solución fue el PLC Siemens S7-300 con una CPU 
314C-2PN/DP. Este dispositivo es el que contiene el programa de la solución y 
la ejecuta. En la figura 74 se puede observar el PLC utilizado en celda Festo del 
laboratorio SIMTEC. En la tabla 3 se puede observar la información pertinente 







Tabla 3. Especificaciones del PLC. 
Información General 
Versión funcional del HW 01 
Versión de firmware V3.3 
Paquete de programación STEP 7 V5.5 o superior con 
HSP 191 
Tensión de alimentación 
Valor nominal (DC) 24 V DC 
Rango admisible, límite inferior (DC) 19,2 V 
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V 
Protección externa para líneas de alimentación Automático 
magnetotérmico, curva C, 
mín. 2 A; automático 
magnetotérmico, curva B, 
mín. 4 A. 
Puenteo de caídas de red / de tensión 5 ms 
Tasa de repetición, mín. 1 s 
Tensión de carga L+ entradas digitales 
Valor nominal (DC) 24 V 
Protección contra inversión de polaridad Sí 
Tensión de carga L+ salidas digitales 
Valor nominal (DC) 24 V 
Protección contra inversión de polaridad No 
Intensidad de entrada 
Consumo (Valor nominal) 850 mA 
Consumo (en marcha en vacío), típico 190 mA 
Intensidad de cierre, típico  5 A 
I2t 0,7 A2s 
Entradas digitales de la tensión de carga L+ (sin 
carga), máx. 
80 mA 
Salidas digitales de la tensión de carga L+, máx. 50 mA 
Pérdidas 




Memoria de trabajo integrada 192 kbyte 
Memoria de carga enchufable (MMC) Sí 
Memoria de carga enchufable (MMC), máx. 8 Mbyte 
Conservación de datos en MMC (tras ultima 
programación), mín. 
10 años 
Respaldo existente Sí; garantizado por la MMC 
(sin mantenimiento) 
Respaldo sin pila Sí; Programa y datos 
Configuración del hardware 
Número de aparatos de ampliación, máx. 3 
Entradas Digitales 
Número de entradas digitales  24 
Tensión de entrada valor nominal (DC) 24 V 
Para señal “0” -3 a +5 V 
Para señal “1” +15 a +30 V 
Salidas Digitales 
Número de salidas digitales 16 
Tensión de salida para señal “1”, mín. L+(-0.8 V) 
Intensidad para señal “1”, valor nominal 500 mA 
Intensidad para señal “1”, rango admisible, mín. 5 mA 
Intensidad para señal “1”, rango admisible, máx. 0.6 A 
Intensidad de carga mínima para señal “1” 5 mA 
Intensidad residual máxima para señal “0” 0.5 mA 
Entradas analógicas 
Número de entradas analógicas 5 
Con medición de tensión/intensidad 4 
Con medición de resistencia/termorresistencia 1 
Tensión de entrada máx para entrada intensidad 5 V; permanente 
Tensión de entrada máx para entrada de tensión 30 V; permanente 
Intensidad de entrada máx para ent de corriente 50 mA; permanente 
Rangos de entrada de tensión  ±10 V; 0 V a 10 V 
Rangos de entrada de intensidad ±20mA;0 a 20mA;4 a 20mA 
53 
 
Rangos de entrada de termorresistencias Pt100/10 MΩ 
Rangos de entrada de resistencias 0 a 600Ω/10 MΩ 
Salidas analógicas 
Número de salidas analógicas 2 
Rangos de salida de tensión 0 a 10 V / -10 a 10 V 
Rangos de salida de intensidad 0 a 20mA; -20 a 20mA; 4 a 20mA 
Sensores compatibles 
Sensor a 2 hilos Si 
Intensidad permitida en reposo, máx. 1,5 mA 
Interfaces 
Número de interfaces Industrial Ethernet 1;2 puertos (switch) RJ45 
Número de interfaces PROFINET 1;2 puertos (switch) RJ45 
Número de interfaces RS485 1; MPI/PROFIBUS DP 
Condiciones ambientales 
Temperatura ambiente mínima en servicio 0°C 













En la tabla 4 se muestra la información pertinente del HMI a utilizar. 
Tabla 4. Información técnica del HMI. [30] 
Información General 
Designación del tipo de producto TP700 Comfort 
Display 
Diagonal de pantalla 7 pulgadas 
Anchura del display 152,4 mm 
Altura del display 91,4 mm 
Resolución de imagen horizontal 800 pixeles 
Resolución de imagen vertical 480 pixeles 
Elementos de mando 
Teclas de función No 
Teclas con LED No 
Teclas del sistema No 
Teclado numérico Sí, en pantalla 
Teclado alfanumérico Sí, en pantalla 
Variante con pantalla táctil Sí 
LEDs como periferia de salida S7 No 
Teclas como periferia de entrada S7 No 
Botones táctiles como periferia de 
entrada S7 
32 
Tensión de alimentación 
Tipo de tensión de alimentación DC 
Valor nominal (DC) 24 V 
Rango admisible, límite inferior (DC) 19,2 V 
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V 
Intensidad de entrada 
Consumo (valor nominal) 0,5 A 
Intensidad transitoria de conexión I2t 0,5 A2*s 
Potencia 




Tipo de procesador x86 
Memoria 
Memoria Flash Sí 
Memoria RAM Sí 
Memoria usable para datos de usuario 12 Mbyte 
Hora 
Reloj de hardware (en tiempo real) Sí 
Reloj por software Sí 




Número de interfaces industrial 
Ethernet 
1; 2 puertos (switch) 
Número de interfaces USB 2; USB 2.0 
1; 5 polos 
Número de slot para tarjetas SD 2 
Protocolos 
PROFINET Sí 
Soporta protocolo para PROFINET IO Sí 
IRT Sí; WinCC V12 o superior 
PROFIBUS Sí 
MPI Sí 
Grado de Protección y clase de protección 
IP (frontal) IP65 
Enclosure Type 4 en el frente Sí 
Enclosure Type 4x en el frente Sí 
IP (lado posterior) IP20 
Condiciones ambientales 












Humedad relativa del aire en servicio 
máximo 
90%, sin condensación. 
Elementos mecánicos / material 
Material de la caja en el frente Aluminio 
Dimensiones 
Ancho del frente de la caja 214 mm 
Alto del frente de la caja 158 mm 
Recorte para montaje, ancho 197 mm 
Recorte para montaje, alto 141 mm 
Profundidad de montaje 63 mm 
Pesos 
Peso sin embalaje 1,4 kg 
Peso incl. embalaje 1,6 kg 
 
5.2.3 Válvula Solenoide [33] 
 
Un requisito para seleccionar la electroválvula es que esta pueda trabajar 
con una presión de agua de 60 psi o 4.2 bar, con una temperatura de fluido de 
5°C. Además, se busca una válvula en acero inoxidable para que cumpla con los 





Figura 26. Electroválvula ASCO seleccionada. 
En la tabla 5 se describe las características de la válvula solenoide a 
utilizar. 
Tabla 5. Descripción de parámetros de la válvula solenoide. 
Parámetro Descripción 
Construcción del cuerpo Acero inoxidable 
Tipo Normalmente Cerrada 
Numero de vías 2 
Altura 117 mm 
Ancho 61 mm 
Largo 71 mm 
Diámetro de conexión  ½ pulg 
Factor de flujo Kv 1.9 m3/h 
Presión diferencial de operación, mín. 0.0 bar o 1 psi (agua) 
Presión diferencia de operación, máx. 9 bar o 125 psi (agua) 
Temperatura máxima del fluido 82°F o 28°C 
Potencia nominal 6.1 W 
Clase de aislamiento F 
Alimentación 110 V AC; 60 Hz 





5.2.4 Sonda Pt100[34] 
 
Se seleccionó este tipo de sensor de termorresistencia por 
recomendación del jefe de mantenimiento, ya que este tipo de sonda tiene mayor 
precisión y opera de manera lineal en altos rangos de temperatura. 
En la tabla 6 se describe las características de las sondas Pt100 a utilizar. 
 
Tabla 6. Descripción de parámetros de la sonda Pt100. 
Parámetro Descripción 
Número de hilos 2, teflonados 
Resistencia 100 Ω a 0°C 
Curva alfa 0.00385Ω/Ω/°C 
Tolerancia a 0°C ±0.12% 
Rango de temperatura -40°C a 200°C 
Largo de los hilos 84 pulgadas 
Vaina de acero inoxidable 3/16” de diámetro x 18” de largo 
 
5.2.5 Flujómetro [35] 
 
El sensor de flujo a utilizar es frecuentemente utilizado en la empresa, y 
por recomendación del departamento de mantenimiento se selecciona para ser 
utilizado en el nuevo sistema. Este dispositivo si fue incluido en la inversión inicial 




Figura 27. Sensor de flujo Bürkert. [35] 
 
En la tabla 7 se describe las características del flujómetro a utilizar 
 
Tabla 7. Descripción de los parámetros del flujómetro. 
Parámetro Descripción 
Carcasa del sensor Acero inoxidable    
Tensión de alimentación 12 a 36 V CC 
Salida Frecuencia: 0..300 Hz 
Intervalo de medida 0,5 a 1000 l/min 
Temperatura ambiente -10°C a 60°C 
Temperatura del fluido 0°C a 80°C 







5.2.6 Interconexión del Hardware 
 
Primeramente, para la alimentación del PLC, se toma una fuente de 
alimentación de tipo siemens, en este caso la 3C7 1EA01-0AA0 y se conecta 
como se muestra en la figura 28. 
 
Figura 28. Conexión del PLC a la fuente de poder. 
En la figura 28 se observa que la fuente de alimentación tiene 3 salidas 
de 24 V DC, esto para alimentar 3 dispositivos diferentes, esta fuente es utilizada 
para alimentar el PLC y el HMI al mismo tiempo. Esta fuente no fue contemplada 
dentro de la inversión inicial ya que la empresa cuenta con estos módulos en la 
bodega de repuestos. 
Para conectar el PLC al HMI se utilizó el protocolo PROFINET, 
conectando directamente mediante un cable industrial Ethernet la interfaz X2 
(PN) del PLC a cualquier puerto ethernet en el HMI. En la figura 29 se muestra 





Figura 29. Interconexión entre PLC y HMI. 
Seguidamente para conectar los sensores únicamente se requiere hacer 
la conexión directa al conector frontal del PLC, ya que las señales eléctricas 
transmitidas del sensor al PLC se encuentran dentro de los rangos admisibles 
de las entradas. En la figura 30 se muestra cómo se cablean los sensores al 
conector frontal del PLC.  
 
Figura 30. Cableado de sensores al conector frontal del módulo de señales del PLC. 
Como los sensores se cablean directamente al PLC, tenemos que 
especificar en cuales entradas se conectara cada uno de ellos. En la tabla 8 se 
muestran las entradas del sistema. 
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Tabla 8. Descripción de las entradas del PLC del sistema. 
Entrada Tipo  Descripción 
%IW144 Analógica Señal de sensor de temperatura 1 
%IW138 Analógica Señal de sensor de temperatura 2 
%IW140 Analógica  Señal de sensor de temperatura 3 
%IW142 Analógica Señal de sensor de temperatura 4 
%IW136 Analógica Señal de sensor de flujo 
 
Para la conexión de los actuadores, se realiza de manera similar a los 
sensores, pero las salidas del PLC deben ir conectadas a un relé, ya que las 
válvulas funcionan con 110 voltios y el PLC no está diseñado para suministrar la 
potencia a ese tipo de equipos.  Los relés no fueron incluidos en la inversión 
inicial, ya que el departamento de mantenimiento cuenta con gran cantidad de 
contactores y relés en bodega. En la tabla 9 se describen las salidas del PLC 
que van conectadas a cada una de las electroválvulas. 
 
Tabla 9. Descripción de las salidas del PLC del sistema. 
Salida Tipo Descripción 
%Q0.2 Digital Apertura de electroválvula 1 
%Q0.3 Digital Apertura de electroválvula 2 
%Q0.4 Digital Apertura de electroválvula 3 
%Q1.1 Digital Apertura de electroválvula 4 
%Q1.0 Digital Apertura de electroválvula 5 
%Q0.5 Digital Apertura de electroválvula 6 
 
5.3 Descripción del Software 
 
El software esta descrito por un diagrama de flujo que representa la 
estructura general del programa, el cual será útil para determinar la secuencia 
de pasos que debe seguir la persona que interactuará directamente con la 





Figura 31. Diagrama de flujo del programa. 
El programa fue desarrollado en la herramienta TIA Portal V13 de 
Siemens, en esta se programó el PLC mediante el lenguaje escalera, se 
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programó la interfaz del HMI, se simuló el funcionamiento del programa con S7-
PLCSIM y también se simuló con S7-PLCSIM. Una vez obtenidos los resultados 
deseados, se realizaron las pruebas de campo en la celda Festo del laboratorio 
SIMTEC de la escuela de producción industrial. 
 
 
Figura 32. Interfaz del PLCSIM. 
En la figura 32 se puede observar la interfaz del PLCSIM donde se 
interactúa con las variables programadas en el PLC, ya sean entradas/salidas 
analógicas o digitales (como la entrada IW0 mostrada en la figura), activación de 
marcas por bit (como es el caso de la MB100) y lectura de marcas (como es el 
caso de la MD70). 
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Este simulador permite visualizar lo que está pasando con nuestras 
variables, si está obteniendo las lecturas correctas o si responden la activación 
inmediata del bit. 
 
5.3.1 Rutina de inicio de programa y paro de emergencia del HMI 
 
 
Figura 33. Inicio del programa. 
En el segmento 1 y 2 de la figura 33 se muestra una configuración de 
autorretención donde la marca %M124.0 “ON” y %M1.0 “STOP” representan 
botones en el HMI utilizado. Si el operario presiona el botón de encendido (“ON”) 
el contacto pasa de un valor lógico de 0 a un valor lógico de 1, activando a su 
vez el contacto normalmente abierto y la bobina de salida llamada 
“autoretencion” y una vez activada la marca %M90.0, en el segmento dos se 
activa la bobina de salida llamada “INCIO” con la marca %M0.6. 
Esta marca es la encargada de habilitar o deshabilitar otras partes del 
programa, si el operador presiona el botón conectado a la marca M1.0 “STOP”, 
el contacto normalmente cerrado pasaría de un valor lógico de 1 a un valor lógico 
de 0, esto provocaría la interrupción de corriente en la bobina de salida 





5.3.2 Rutina de programa temporizado 1 del HMI 
 
 
Figura 34. Primer tiempo efectivo de rociado. 
En el segmento 3 y 4 del programa presentes en la figura 34 se muestra 
la forma en que el temporizador de tipo “TP” (activación por impulso) se 
establece que cuando el operario presione “ON” y seleccione la marca %M1.1 
“Tiempo 1” (el programa temporizado #1) en la interfaz, el temporizador %DB2 
activará la bobina de salida llamada “Activar Válvula 1” por 20 segundos. 
Cuando la marca %M2.2 posea el valor lógico 1 y la marca %M0.6 también 
posea el valor lógico 1, la bobina de salida con la marca %M2.4 “Abrir 1” 
cambiara su estado lógico de 0 a 1. Una vez finalizado los 20 segundos del 





Figura 35. Primera pausa del programa y segundo tiempo efectivo de rociado. 
En el segmento 5 presente en la figura 35 se puede observar que la marca 
%M2.2 activara el temporizador %DB5 cuando finalice el tiempo de conteo del 
temporizador %DB2 presente en la figura 34. Una vez que inicie el conteo del 
temporizador %DB5, la bobina de salida con la marca %M2.3 “Pausa 1” obtendrá 
un valor lógico de 1, esta marca es creada simplemente para que el sistema en 
ese tiempo no realice ninguna acción. 
Al finalizar el conteo del temporizador del segmento 5, el contacto 
normalmente cerrado conectado a la marca %M2.3 presente en el segmento 6, 
generará el impulso necesario para activar el temporizador perteneciente al 
segundo tiempo efectivo de rociado del programa temporizado #1 y este activará 
la bobina de salida con la marca %M3.1 “Activar Válvula 2” y a su vez se activará 
la bobina de salida con la marca %M2.5 “Abrir 2”. 
Para completar el programa temporizado #1 se repitieron los pasos de las 
figuras 34 y 35 hasta completar cinco bloques de tiempos efectivos de 20 
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segundos cada uno y 4 bloques de pausas de 10 segundos cada uno, se 
programaron esos tiempos con la finalidad de facilitar la demostración funcional 
del sistema en la celda Festo del laboratorio SIMTEC. 
 
5.3.3 Rutina de programa Temporizado 2 del HMI 
 
 
Figura 36. Inicio de programa temporizado 2. 
Al igual que el programa temporizado #1, en el segmento 17 presente en 
la figura 36 se muestra que, para dar inicio al programa, el operario debe 
encender el sistema habilitando la marca “Inicio” y seguidamente seleccionando 
el botón del programa temporizado #2, el cual está conectado a la marca %M1.2 
“Tiempo 2”. 
Una vez activados los contactos de “Inicio” y “Tiempo 2”, el temporizador 
%DB11 contará 10 segundos y durante ese tiempo activará la bobina de salida 
con la marca %M26.0 “Activar Válvula 6” y a su vez se activará la bobina de 




Figura 37. Primera pausa del programa temporizado 2 y segundo tiempo efectivo del mismo. 
En el segmento 19 presente en la figura 37 se observa que el contacto 
normalmente cerrado que está conectado a la marca %M26.0 activa el 
temporizador %DB12 por 5 segundos una vez que termine de contar el 
temporizador %DB11. Cuando el temporizador %DB12 este activo, la bobina de 
salida con la marca %M16.5 “Pausa 5” obtiene un valor lógico de 1, por lo que el 
sistema se mantendrá en pausa sin dispensar agua. 
 
Una vez que finaliza el conteo del temporizador %DB12, el resultado 
lógico de la bobina de salida con la marca %M16.5 pasa a ser 0, generando un 
impulso en el contacto normalmente cerrado del segmento 20 y activando a su 
vez el temporizador %DB13, una vez que inicie el conteo de este temporizador, 
se activará la bobina de salida con la marca %M26.1 “Activar Válvula 7” durante 
10 segundos, este temporizador corresponde al segundo tiempo efectivo de 
rociado del programa temporizado #2. 
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Para completar el programa temporizado #2 se repitieron los pasos de las 
figuras 36 y 37 hasta completar cinco bloques de tiempos efectivos de 10 
segundos cada uno y 4 bloques de pausas de 5 segundos cada uno, se 
programaron esos tiempos con la finalidad de facilitar la demostración funcional 
del sistema en la celda Festo del laboratorio SIMTEC. 
 
5.3.4 Rutina de programa temporizado 3 del HMI 
 
Al igual que el programa temporizado 1 y 2, el programa temporizado 3 
debe ser seleccionado por el operador mediante el uso de los botones “Inicio” y 
“Tiempo 3”, pero a diferencia de los programas anteriores, este programa permite 
interactuar al operador con los tiempos efectivos de rociado y los tiempos de 
pausa, ya que el programa 1 está diseñado únicamente para jamones y el 
programa 2 está diseñado únicamente para salchichas, ya que estos son los 
productos con mayor margen de ganancia para la empresa. 
La empresa produce también muchos otros productos diferentes con 
diferentes tiempos de rociado, por lo que este programa temporizado está hecho 
para satisfacer el resto de los productos que quedan por fuera de los programas 





Figura 38. Inicio de programa temporizado 3. 
En el segmento 31 de la figura 38, se puede observar que el operador 
aparte de presionar “Inicio” y “Tiempo 3”, debe ingresar en la consola (HMI) un 
tiempo en segundos al temporizador %DB20, conectado en la marca %MD27 
“Ingresar Tiempo 1”, una vez ingresado el primer tiempo efectivo, el temporizador 
iniciará el conteo y la bobina de salida con la marca %M26.5 “Activar Válvula 11” 
obtendrá un 1 lógico y a su vez activará la bobina de salida %M17.1 “Abrir 11” 
presente en el segmento 32. 
En el segmento 33 se observa un bloque de función llamado “P_TRIG”, 
esta instrucción permite consultar un cambio del estado lógico de “0” a “1”, 
compara el estado lógico actual del operando “Go 1” con el estado lógico del 
operando “Go 1” anterior. Si la instrucción detecta un cambio de resultado lógico 
de “0” a “1”, significa que hay un flanco de señal ascendente, y por lo tanto, la 
salida de la instrucción devuelve un estado lógico de “1”, en todos los demás 
casos la instrucción devuelve un estado lógico de “0” en la salida. 
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Antes de poner en marcha el programa temporizado 3, el contacto 
normalmente cerrado conectado a la variable “Activar Válvula 11” del segmento 
33 se encuentra en un estado lógico de “encendido”, por lo que en la marca 
%M69.6 “Go 1” guardará un resultado lógico (RLO) de “1”, en el momento que 
se pone en marcha el programa temporizado 3, la marca %M26.5 del segmento 
33 cambiara su estado lógico a “0” y el operando “Go 1” obtendrá un nuevo RLO 
de “0”, por lo tanto, la salida de la instrucción “P_TRIG” devuelve a la salida un 
valor de “0”. 
Una vez finalizado el primer tiempo efectivo de rociado proveniente del 
temporizador %DB20, la marca %M26.5 del segmento 33, retorna a su valor 
inicial de “1” y el operando “Go 1” obtendrá un nuevo RLO de “1”, en este caso, 
la instrucción detectaría un flanco de señal ascendente y devolvería un valor 
lógico de “1” en la salida, activando la bobina conectada a la marca %M60.0 
“Wait 1”, que será el accionador del temporizador encargado del segundo tiempo 
efectivo de rociado. 
 
 
Figura 39. Primera pausa del programa temporizado 3 y segundo tiempo efectivo de rociado. 
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En el segmento 34 de la figura 39 se puede observar que una vez que 
finalice el conteo del temporizador %DB20 se accionará la marca %M60.0 “Wait 
1” y esta dará el impulso necesario para que el temporizador %DB21 inicie con 
el tiempo de pausa activando la bobina de salida %M17.6 “Pausa 9”, es 
importante mencionar que el temporizador no se activará si no se le ha ingresado 
un valor de tiempo en segundos antes de iniciar el programa temporizado 3 a la 
marca %MD32 “Ingresar Pausa 1”. 
El segmento 35 funciona de la misma manera que el segmento 33 
mencionado en la figura 38, una vez finalizado el conteo del temporizador 
%DB21, la bobina de salida %M64.7 “Wait 2” se activará y este a su vez pondrá 
en marcha el conteo preasignado del temporizador %DB22 presente en el 
segmento 36. 
Para completar el programa temporizado #3 se repitieron los pasos de las 
figuras 38 y 39 hasta completar cinco bloques de tiempos efectivos de “x” 
segundos convenientemente y 4 bloques de pausas de los segundos que el 
operario crea necesario. Los tiempos que ingresa el operario en el programa 
temporizado #3 están programados para ingresarlos en segundos, pero se 





5.3.5 Rutina de activación de electroválvulas del HMI 
 
 




Figura 41. Continuación de apertura de electroválvula 1. 
76 
 
El segmento 45 presente en la figura 40, muestra una combinación de 
contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que se encargarán de 
activar o desactivar la bobina de salida %Q136.0 “Open 1”, esa dirección 
corresponde a la primera dirección de salida digital física del PLC. 
Para que la electroválvula 1 se active, necesariamente necesita que el 
operador encienda el sistema presionando el botón de “Inicio”, seguidamente 
debe escoger el cuadrante donde quiere que se rocíe el agua, en el caso de la 
figura 40 debería seleccionar el botón conectado a la variable %M100.0 
“Cuadrante 1” y seguidamente debe seleccionar el programa temporizado a 
utilizar, en el caso de la figura 40, el operario debería presionar el botón %M1.1 
“Tiempo 1”, una vez seleccionado el programa temporizado, el sistema 
inmediatamente comienza a dispensar el agua activando el contacto de “Abrir 1”.  
Cuando se desactiva “Abrir 1” se activa “Pausa 1”, pero esta variable no permite 
que el flujo de corriente llegue hasta la bobina “Open 1”, por lo que no se activa 
esta salida. 
De esta manera el programa temporizado #1 continuará activando y 
desactivando contactos hasta llegar a la marca %M3.0 “Abrir 5” presente en la 
figura 41 donde finaliza el programa temporizado #1.  
En caso de un paro de emergencia, el operador deberá presionar el botón 
de “Stop” en el HMI, lo cual desactivará el contacto normalmente cerrado 
conectado a la marca %M1.0 “Stop” y esta cambiará su valor lógico a “0”, por lo 
que la bobina de salida obtendrá un resultado lógico de “0” y se detendrá el 
rociado. 
Para activar los cuadrantes restantes se repite el segmento 45 cinco veces 
más y se remplazan las variables “Cuadrante 1” por el cuadrante correspondiente 
y “Open 1” por la electroválvula correspondiente. 
 
 
Figura 42. Visualización de apertura de válvulas. 
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En la figura 42 se puede observar que cuando el contacto conectado a la 
variable %Q136.0 “Open 1” se enciende, la bobina de salida %M64.0 “Visual 1” 
obtiene un resultado lógico de “1”, esta variable es utilizada para visualizar en el 
HMI el momento en que la electroválvula 1 se encuentra abierta. Para visualizar 
las otras duchas se repite el segmento 46 de la figura 42 cinco veces más. 
 
5.3.6 Rutina de escalado de señales de sensores en el HMI 
 
 
Figura 43. Escalado de la señal del flujómetro. 
El bloque de la instrucción “SCALE” se encarga de escalar el valor de 
entrada mapeándolo en un determinado rango de valores. En el caso del 
segmento 57 presente en la figura 43, la instrucción escala la señal eléctrica de 
entrada %IW0 “Flujo” con un rango de 0 a 10 voltios entre los valores 9 y 0 litros 
por minuto, donde 0 V representa 0 l/min y 10 V representa 9 l/min, la entrada 
con la marca %M64.6 “Unipolar” introduce un cero lógico a la instrucción para 
ordenarle a la instrucción de escalado que solo se toman rangos eléctricos 
positivos. 
En la salida de la instrucción tendremos el resultado del escalamiento y 
este se guardará en la marca %MD65 “Escala 1”. En la marca %MW0 “Error 1” 
se verá reflejado una señal de error en caso de que el flujómetro envíe valores 
de voltaje fuera del rango de 0-10V. 
El valor guardado en la marca %MD65 “Escala 1” tiene unidades en litros 
por minuto, el cual se utiliza para visualizar la taza de transferencia en el HMI, 
pero luego se necesita obtener los litros por segundo para visualizar el consumo 
de agua total en la gráfica, por lo que el valor guardado en “Escala 1” se divide 
entre 60 para obtener litros por segundo y este se guarda en la marca %MD95 
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“Litrosporseg” y por ultimo entra este valor a la instrucción de integración para 
sumar los litros por segundo y obtener el consumo de agua total, guardados en 
la marca %MD102 “Agua acomulada”. 
 
 
Figura 44. Escalado de la señal del sensor de temperatura 1. 
En el segmento 58 de la figura 44 se realiza el mapeo de la señal eléctrica 
proveniente de la sonda Pt100 a grados Celsius, la señal eléctrica proviene de 
la dirección %IW8 “Temperatura 1” y se escala entre los valores de -10 y 150 
grados Celsius; se escala entre esos valores porque es la zona lineal del sensor. 
En la salida %MD70 “Escala 2” se obtiene el valor de temperatura. 
Para los sensores de temperatura restantes se replica tres veces más el 
segmento 58, remplazando las entradas y salidas por las variables 
correspondientes a cada sensor. 
 
5.3.7 Programación del HMI 
 
La programación del HMI consta únicamente de “arrastrar” objetos a la 
pantalla y construir de manera visual lo que queremos ver en ella. TIA Portal 
posee un menú de objetos con los cuales podemos construir las figuras que 





Figura 45. Pantalla principal del programa. 
Para programar la interfaz de la figura 45, se arrastraron todos los 
elementos necesarios, por ejemplo, figuras de las valvulas (Ducha 1, 2, 3, 4, 5, 
6), del flujometro, elementos de tuberias, figuras circulares para representar de 
forma visual cuál ducha se encuentra abierta durante el rociado, botones para 
seleccional los programas, los graficos, botones de encender o detener el 
sistema, y por ultimo, los espacios de entradas y salidas para visualizar la 
temperatura y la tasa de transferencia leida por el flujometro. 
Una vez desarrollada la interfaz gráfica, se procede a conectar las 
variables del PLC a cada uno de los elementos gráficos con que interactúan 
(botón, figuras, etc). 
 
 
Figura 46. Conexión de la variable Tiempo 1 al botón 1. 
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La figura 46 muestra cómo se realiza la conexión de la variable “Tiempo 
1” (utilizada para seleccionar el programa temporizado #1) al botón 1, para ello 
solo es necesario seleccionar el botón, dirigirse a propiedades, luego 
desplazarse a la pestaña de eventos, y seleccionar la función que quiero que 
haga el HMI cuando pulse el botón 1, en este caso, se le asigna una función de 
“Activar Bit” cuando se pulsa y se especifica cuál variable se quiere activar al 
pulsar. Además, a este botón también se le asignó una función para que se 
desactive el mismo bit al soltar el botón. 
 
Las figuras y botones también se pueden programar para que cambien de 
color dependiendo del estado lógico de la variable a la cual fueron conectados, 
en la figura 47 se muestra cómo se programa. 
 
 
Figura 47. Programación de animación para el circulo 3. 
En el caso de las figuras de los círculos se programó que cambiaran de 
color cuando las duchas permanecieran activas para representar el flujo de agua 
por ese sector. 
Si el estado lógico de “Visual 1” es “0”, el circulo_3 permanecerá de color 
gris, si el estado lógico de “Visual 1” es “1”, el circulo_3 permanecerá de color 
turquesa. En la figura 48 se aprecia el resultado de programar las animaciones 




Figura 48. Representación del flujo de agua por cuadrante. 
En la figura 48 se muestra cómo se programa los espacios de entradas y 




Figura 49. Programación del I/O field_1. 
La figura 49 muestra que, para programar los espacios de entradas o 
salidas, se selecciona el campo, me dirijo a propiedades, en valor de proceso se 
selecciona a cuál variable quiero conectar el campo de entrada o salida, en este 
caso “Escala 1”, selecciono el formato de visualización (decimal), el formato de 
representación (cuantos decimales quiero visualizar), la longitud del campo y el 
modo de salida (si queremos que sea únicamente un campo de salida). 
Con esto ya es posible observar el contenido de la variable “Escala 1” en 
el “I/O field_1”. 
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Este proceso se repite en todos los espacios de entradas/salidas 
presentes en la interfaz. 
Para graficar la pantalla del programa temporizado #3, se realizaron los 
mismos pasos que se utilizaron para programar la pantalla principal, la figura 50 
muestra el resultado de la interfaz. 
 
 
Figura 50. Pantalla del programa temporizado #3. 
También se creó una pantalla menú para seleccionar que tipo de grafico 
se quiere observar, ya sea consumo hídrico o la temperatura del producto. En la 




Figura 51. Pantalla menú para la selección de gráficos. 
Al seleccionar el botón de consumo de agua de la figura 51, el sistema se 
redirigirá a otra ventana donde se grafica el consumo de agua. En la figura 52 se 
puede observar el resultado final. 
 
Figura 52. Ventana de consumo de agua 
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Para programar la pantalla de la figura 52, se arrastró la herramienta de 
gráfico y en propiedades del grafico conecto la variable que quiero graficar y 
ajusto la escala del eje x y el eje y. De la misma manera se programa la pantalla 
que contiene los gráficos de temperatura, en la figura 53 se puede observar el 
resultado final. 
 




Capítulo 6: Análisis de resultados 
 
 
6.1 Análisis Económico [32] 
 
Para el valor de la inversión inicial se realizaron cotizaciones de los 
equipos necesarios para implementar el nuevo sistema y que la empresa no 
contiene en bodegas. La vida útil del equipo por adquirir se determinó utilizando 
una tabla de depreciación facilitada por la empresa, donde la vida útil del equipo 
electrónico es de 7 años. 
Para utilizar las plantillas de viabilidad de proyectos que superan los 
$5.000 de Cargill Meats Latinoamérica, es necesario conocer la inversión inicial 
del proyecto, la vida útil de los componentes por adquirir, y por último, el ahorro 
esperado al año por un periodo de 10 años. En la tabla 10 se obtiene la inversión 
inicial del sistema con su respectiva depreciación y en la tabla 11 se obtiene el 
desglose del ahorro anual esperado. 
 
Tabla 10. Inversión inicial del sistema. 
Descripción Monto CRC Monto USD Depreciación Cargill 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Válvula solenoide 232.960 407,27 7 años 
Pt100 2 hilos 42.480 74,27 7 años 
Pt100 2 hilos 42.480 74,27 7 años 
Pt100 2 hilos 42.480 74,27 7 años 
Pt100 2 hilos 42.480 74,27 7 años 
Flujometro Burkert 8030 483.151 846,15 7 años 
PLC 314C-2PN/DP 1.254.000 2192,31 7 años 
HMI TP700 Comfort 776.000 1356,65 7 años 
Total: 4.313.791 7.543,08 $1 = ₡572  
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El detallado ahorro anual ante la implementación del sistema se encuentra 
en el apéndice A.4. En la tabla 11 se muestra el resumen del ahorro proyectado. 
Tabla 11. Desglose de ahorro anual total. 
Ahorro anual Monto CRC Monto USD 
Consumo de agua Jamones  2 285 022,38     4 001,79  
 
Consumo de agua Salchichas  2 961 526,08  
 
  5 186,56  
 
Total  5 246 548,47  
 
  9 188,35  
 
 
De la tabla 11 se obtiene que la empresa se ahorrará al menos ₡ 5 246 
548,47 si se implementa el sistema a inicios del 2020, según las tarifas 
establecidas por la ARESEP (ver apéndice A.4). 
 
Una vez obtenido los datos de la inversión inicial, la depreciación y el 
ahorro esperado por año se obtienen los resultados del estudio económico 
facilitado por la plantilla. 
 
Tabla 12. Resultado de estudio económico. 
Variable Valor 
Inversión Total $ 7 543,08 
NPV (Net Present Value) $ 31 000 
IRR (Internal Rate of Return) 82.3% 
Recuperación de la inversión (años) 1,2 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 12, se tiene que la inversión del 
proyecto se recupera en 1,2 años, en un periodo de 10 años se obtiene un VPN 
de $ 31.000 y un TIR de 82.3%. 
Un VPN igual a cero se puede interpretar como que el proyecto es rentable 
y un VPN mayor que cero a parte de la rentabilidad, implica ganancias extra. Un 




6.2 Simulaciones y pruebas de campo 
 
Las pruebas de campo fueron realizadas en la celda de mezclado Festo 
del laboratorio SIMTEC de la escuela de producción industrial. En la figura 54 se 
muestra la estación de trabajo. 
 
Figura 54. Estación de trabajo, celda Festo. 
 
6.2.1 Programa temporizado #1 
 
Primeramente, se realizó la simulación del programa temporizado #1, 
utilizando las herramientas de S7-PLCSIM y SIMATIC WinCC Runtime 




Figura 55. Simulación del programa temporizado #1. 
A la derecha de la figura 55 se muestra la ventana del S7-PLCSIM donde 
se puede visualizar el estado lógico de las variables programadas en el PLC y 
manipularlas a conveniencia. Para esta prueba se agregaron las entradas en el 
simulador, pertenecientes a los sensores de temperatura y al sensor de flujo en 
forma de “slider”, las marcas utilizadas para guardar los valores de las lecturas y 
las marcas discretas utilizadas para activar cuadrantes, el botón de inicio y el 
botón de paro. 
En el simulador de la interfaz, se selecciona el botón “On” para activar la 
autorretención del sistema, por lo que la marca %M90.0 debe activarse, 
seguidamente se activan los cuadrantes donde se quiere rociar, en este caso se 
activaron las duchas 1, 2, 5 y 6, por lo que deberían activarse las marcas 
%M100.0, %M100.1, %M100.4 y %M100.5 respectivamente, en la figura 55 se 
observa que el sistema responde de la manera deseada. 
Una vez encendido el sistema y seleccionado los cuadrantes deseados 
se procede a seleccionar el programa temporizado a utilizar, en esta prueba se 
seleccionó el programa temporizado #1. Seguidamente el sistema notifica de 
manera visual las duchas que están rociando agua en ese momento mediante 
los círculos color turquesa, por lo que las marcas %M64.0, %M64.1, %M64.4 y 
%M64.5 se activan. 
Se puede observar que los valores de temperatura y de litros por minuto 
presentes en la interfaz gráfica fueron seteados con los “sliders” y los valores de 
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las marcas %MD65, %MD70, %MD75, %MD80 y %MD85 coinciden con los 
valores desplegados en el HMI. 
Ahora que se verificó el funcionamiento en la simulación, se procede a 
realizar las pruebas de campo en el prototipo de la celda Festo. Como primer 
paso se verifica el nivel de agua en los tanques de suministro “TANK B202” y 
“TANK B201”, ambos tanques contienen 3 litros de agua para dispensar. En la 
figura 56 se observan los tanques antes de dar inicio al programa temporizado 
1. 
 
Figura 56. Nivel de agua en los tanques B201 y B202 antes de iniciar el programa temporizado 1. 
Seguidamente se activa el sistema presionando el botón “On”, se 
seleccionan los cuadrantes 1 y 2 que activan las electroválvulas 
correspondientes a los tanques B201 y B202, por último, se selecciona el 
programa temporizado #1 presionando el botón “Temp1”. En la figura 57 se 






Figura 57. Inicio de programa Temporizado 1. 
De la figura 57 se puede observar que el programa inició a las 11:28:13 
am, en el capítulo 5.3 se explica que el programa temporizado 1 fue programado 
con 5 tiempos efectivos de 20 segundos cada uno y 4 tiempos de pausa de 10 
segundos cada uno, por lo que el tiempo total del programa temporizado 1 sería 
de 140 segundos (2 minutos con 20 segundos), sabiendo esto, el programa 
temporizado finaliza a las 11:30:33 am. En la figura 58 se muestra la gráfica de 








Figura 58. Resultado de consumo de agua utilizando el programa temporizado 1. 
De la figura 58 se obtiene que al finalizar el programa temporizado 1, se 
obtuvo un consumo de agua de 4,9 litros, este resultado deberia de encajar con 
el faltante de agua en los tanques B201 y B202. En la figura 59 se muestra el 
contenido de agua en los tanques una vez finalizado el programa temporizado 1. 
 
Figura 59. Contenido de agua en los tanques después de finalizar el programa temporizado 1. 
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La figura 59 muestra que en el tanque B202 se consumieron 2,5 litros. En 
el caso del tanque B201, primeramente, se determina a cuantos milímetros 
equivale 1 ml de agua, para ello se utiliza un vernier y se determina que la 
distancia de que equivale a 100 ml. En la figura 60 se muestra el valor en 
milímetros de 100 ml. 
 
Figura 60. Valor en milímetros de 100 ml. 
Una vez obtenido el dato, se calcula la cantidad de mililitros que 
representan 5,89mm, el resultado del cálculo es de aproximadamente 76 ml, por 
lo que el consumo total reflejado en los tanques B201 y B202 de la figura 58 es 
de 5,07 litros. 
El resultado del consumo reflejado en los tanques no coincide con el 
resultado obtenido en la gráfica de consumo de la figura 58, por una diferencia 
de 100 ml, un error en la medición de 2.5%, esto se debe a que para esta prueba 
fue necesario el uso de dos tanques de agua y las presiones en cada tanque son 
distintas, también, otra posible causa se debe a que el sistema de tuberías 
utilizado en la celda Festo esta creado para que los motores P201 y P202 
siempre contengan agua cuando se encuentran en funcionamiento como se 




Figura 61. Diagrama de la etapa de mezclado de la celda Festo. 
El tanque B204 no cuenta con ninguna válvula al fondo de este, por lo que 
cuando se deposita agua proveniente de los tanques B201, B202 y B203 al 
tanque B204, el agua simplemente baja por la tubería y regresa al motor de la 
bomba P201. Entonces la bomba P201 succiona agua tanto de los tanques B201 





6.2.2 Programa temporizado #2 
 
Primeramente, se realizó la simulación del programa temporizado #2, 
utilizando las herramientas de S7-PLCSIM y SIMATIC WinCC Runtime 
Advanced como se muestra en la figura 62. 
 
 
Figura 62. Simulación de programa temporizado #2. 
En el simulador de la interfaz, se selecciona el botón “On” para activar la 
autorretención del sistema, por lo que la marca %M90.0 debe activarse, 
seguidamente se activan los cuadrantes donde se quiere rociar, en este caso se 
activaron las duchas 1, 2 y 3, por lo que deberían activarse las marcas %M100.0, 
%M100.1 y %M100.2 respectivamente, en la figura 62 se observa que el sistema 
responde de la manera deseada. 
Una vez encendido el sistema y seleccionado los cuadrantes deseados 
se procede a seleccionar el programa temporizado a utilizar, en esta prueba se 
seleccionó el programa temporizado #2. Seguidamente el sistema notifica de 
manera visual las duchas que están rociando agua en ese momento mediante 
los círculos color turquesa, por lo que las marcas %M64.0, %M64.1 y %M64.2 
se activan. 
Se puede observar que los valores de temperatura y de litros por minuto 
presentes en la interfaz gráfica fueron seteados con los “sliders” y los valores de 
las marcas %MD65, %MD70, %MD75, %MD80 y %MD85 coinciden con los 
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Figura 63. Valores de temperatura ajustados con sliders en la simulación de programa temporizado #2. 
Como se puede observar de la figura 63, los valores de temperatura de 
los sensores coinciden con los valores seteados por los “sliders” y con los 
mostrados en la figura 62. 
Ahora que se verificó el funcionamiento en la simulación, se procede a 
realizar las pruebas de campo en el prototipo de la celda Festo. Como primer 
paso se verifica el nivel de agua en el tanque de suministro “TANK B201”, este 
tanque contiene 3 litros de agua para dispensar. En la figura 64 se observa el 





Figura 64. Nivel de agua en el tanque B201 antes de iniciar el programa temporizado 2. 
Seguidamente se activa el sistema presionando el botón “On”, se 
seleccionan el cuadrante 1 que activa la electroválvula correspondiente al tanque 
B201 y por último se selecciona el programa temporizado 2 presionando el botón 
“Temp2”. En la figura 65 se muestra el inicio del programa temporizado 2 
gráficamente en el HMI. 
 
Figura 65. Inicio de programa Temporizado 2. 
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De la figura 65 se puede observar que el programa inició a las 12:05:11 
pm, en el capítulo 5.3 se explica que el programa temporizado 2 fue programado 
con 5 tiempos efectivos de 10 segundos cada uno y 4 tiempos de pausa de 5 
segundos cada uno, por lo que el tiempo total del programa temporizado 2 sería 
de 70 segundos (1 minuto con 10 segundos), sabiendo esto, el programa 
temporizado finaliza a las 12:06:21 pm. En la figura 66 se muestra la gráfica de 
consumo de agua con el resultado. 
 
Figura 66. Resultado de consumo de agua utilizando el programa temporizado 2. 
De la figura 66 se obtiene que al finalizar el programa temporizado 2, se 
obtuvo un consumo de agua de 2,44 litros, este resultado deberia de encajar con 
el faltante de agua en el tanque B201. En la figura 67 se muestra el contenido de 




Figura 67. Contenido de agua en el tanque después de finalizar el programa temporizado 2. 
La figura 67 muestra que en el tanque B201 se consumieron 2,4 litros. El 
resultado del consumo reflejado en el tanque coincide satisfactoriamente con el 
resultado obtenido en la gráfica de consumo de la figura 60, por una diferencia 





6.2.3 Programa temporizado #3 
 
Primeramente, se realizó la simulación del programa temporizado #3, 
utilizando las herramientas de S7-PLCSIM y SIMATIC WinCC Runtime 
Advanced como se muestra en la figura 68 y 69. 
 
Figura 68. Simulación de programa temporizado #3 
En el simulador de la interfaz, previamente a ingresar los valores de 
tiempos efectivos y tiempos de pausa, se selecciona el botón “On” para activar 
la autorretención del sistema, por lo que la marca %M90.0 debe activarse, 
seguidamente se activan los cuadrantes donde se quiere rociar, en este caso se 
activaron las duchas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por lo que deberían activarse las marcas 
%M100.0, %M100.1, %M100.2, %M100.3, %M100.4 y %M100.5 
respectivamente, en la figura 68 se observa que el sistema responde de la 
manera deseada. 
Una vez encendido el sistema y seleccionado los cuadrantes deseados 
se procede a seleccionar el programa temporizado a utilizar, en esta prueba se 
seleccionó el programa temporizado #3. Seguidamente el programa abre una 
ventada para ingresar los tiempos efectivos y tiempos de pausa como se muestra 





Figura 69. Configuración de parámetros para iniciar el programa temporizado #3. 
Los valores configurados en los tiempos efectivos y en los tiempos de 
pausa mostrados en la figura 68, fueron números pequeños para visualizar el 
comportamiento de la simulación rápidamente. Para iniciar el programa 
temporizado #3, una vez terminado de configurar los tiempos se debe presionar 
el botón “Start” presente en la figura 69. Si se presiona el botón “Back” 
regresamos a la pantalla principal donde se verá el comportamiento de las 
duchas. El sistema notifica de manera visual las duchas que están rociando agua 
en ese momento mediante los círculos color turquesa, por lo que las marcas 
%M64.0, %M64.1, %M64.2, %M64.3, %M64.4 y %M64.5 se activan como se 
muestra en la figura 68. 
 
Ahora que se verificó el funcionamiento en la simulación, se procede a 
realizar las pruebas de campo en el prototipo de la celda Festo. Como primer 
paso se verifica el nivel de agua en el tanque de suministro “TANK B201”, este 
tanque contiene 3 litros de agua para dispensar. En la figura 70 se observa el 





Figura 70. Nivel de agua en el tanque B201 antes de iniciar el programa temporizado 3. 
Seguidamente se activa el sistema presionando el botón “On”, se 
seleccionan el cuadrante 1 que activa la electroválvula correspondiente al tanque 
B201, seguidamente se selecciona el programa temporizado 3 presionando el 
botón “Temp3”. Una vez seleccionado, configuramos los tiempos efectivos de 
rociado en 5 segundos cada uno y los tiempos de pausa en 2 segundos cada 





Figura 71. Inicio de programa temporizado 3. 
De la figura 71 se puede observar que el programa inició a las 12:11:01 
pm, anteriormente se menciona que todos los tiempos efectivos se configuraron 
en 5 segundos y todas las pausas se configuraron en 2 segundos, por lo que el 
tiempo total del programa temporizado #3 en esta prueba sería de 33 segundos, 
sabiendo esto, el programa temporizado #3 finaliza a las 12:11:34 pm. En la 





Figura 72. Resultado de consumo de agua utilizando el programa temporizado 3. 
De la figura 72 se obtiene que al finalizar el programa temporizado 3, se 
obtuvo un consumo de agua de 1,32 litros aproximadamente, este resultado 
deberia de encajar con el faltante de agua en el tanque B201. En la figura 73 se 





Figura 73. Contenido de agua en el tanque después de finalizar el programa temporizado 3. 
La figura 73 muestra que en el tanque B201 se consumieron 1,3 litros. El 
resultado del consumo reflejado en el tanque coincide satisfactoriamente con el 
resultado obtenido en la gráfica de consumo de la figura 72, por una diferencia 
de 20 ml aproximadamente, es decir, un error de 1,51% con respecto al valor 
teórico. 
 
6.2.4 Pruebas de medición de temperatura  
 
No fue posible realizar las pruebas de campo con sensores de 
temperatura Pt100 reales, entonces, para sustituir estos sensores, se utilizó una 
estación de prueba dentro del laboratorio SIMTEC, donde esta trae adaptado un 
potenciómetro para cada entrada analógica. En la figura 74 se observa la 




Figura 74. Estación de prueba. 
Las perillas azules con negro presentes en la figura 74 son los 
potenciómetros conectados a las entradas analógicas del PLC, el rango de 
valores que transmiten va desde los -10 V a los 10 Voltios positivos, sin embargo, 
dentro del programa, el escalado está restringido a únicamente convertir los 
valores de 0 V a 10 V. 
 
 
Figura 75. Variación del sensor 2 perteneciente a la ducha 3. 
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En la figura 75 se puede observar que si el potenciómetro conectado a la 
entrada del sensor 2 entrega 5.02 voltios, se obtiene una lectura de 57.03°C. 
 
Figura 76. Variación del sensor 3 perteneciente a la ducha 4. 
En la figura 76 se puede observar que si el potenciómetro conectado a la 
entrada del sensor 3 entrega 6.70 voltios, se obtiene una lectura de 88.54°C. 
 
Figura 77. Variación del sensor 4 perteneciente a la ducha 5. 
En la figura 77 se puede observar que si el potenciómetro conectado a la 









- La arquitectura propuesta cumple con los requerimientos técnicos y 
funcionales del nuevo sistema. 
- Se verificó con equipo real y mediante simulaciones que el programa para 
el PLC S7-300 314C-2PN/DP cumple con los requerimientos establecidos 
por nuestro diagrama de flujo del proceso de rociado. 
- Se verificó con equipo real que el sistema HMI diseñado puede monitorear 
y documentar el consumo de agua, la temperatura del producto en cuatro 
cuadrantes, además, el operario puede seleccionar tres programas 
temporizados distintos, de los cuales uno de ellos es manipulado 
enteramente por él. 
- El proyecto es rentable para la empresa, obteniendo en un periodo de 10 
años un NPV de $31 000 y un IRR de 82,3%, indicando que la inversión 
inicial se recupera en un año con dos meses y doce días. 
- Las pruebas de simulación y mediante la celda Festo del laboratorio 
SIMTEC en el campus tecnológico loca San Carlos, demostraron que el 








- Reemplazar los aspersores actuales, ya que la mayoría se encuentran 
dañados y generan consumo extra de agua. 
- Colocar cuatro torres de jamones o salchichas por cada cuadrante para 
aprovechar al máximo el espacio, reducir la cantidad de tandas y por ende 
reducir el consumo de agua. 
- Poner a prueba el sistema por un periodo de dos meses para verificar que 
los programas temporizados 1 y 2 dispensan el agua suficiente para 
reducir la temperatura del jamón a 30°C y la temperatura de las salchichas 
a 28°C, en caso de no ser suficiente, reprogramarlos. 
- Instalar el sistema junto a los paneles de hornos, para reducir la distancia 
del cableado de las sondas Pt100 con el PLC, y de esta manera reducir 
el error en la medición de estos. 
- Implementar un sistema de control en lazo cerrado para aumentar la efectividad 
del proceso de enfriamiento del producto en la etapa de rociado.  
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Capítulo 9: Apéndices y Anexos 
 
 
A.1 Información de la empresa 
 
La empresa Cinta Azul® inicia sus actividades en 1966 enfocada en la 
producción de alimentos enlatados, para el periodo de 1970 a 1980, la empresa 
decide emprender en la producción de productos embutidos esto debido a que 
lograron identificar las necesidades de los clientes por productos de más fácil 
acceso, también para el mismo periodo la empresa establece su propia planta 
panificadora. Para el año 1990 la empresa deja de producir los productos 
enlatados ya que estos empezaban a hacer un producto que no dejaba mucha 
ganancia y decidieron enfocarse a sus otros dos negocios, no es hasta 1995 que 
la empresa decide vender la planta panificadora a la empresa Bimbo, esto debido 
a que los costos de mantener las dos líneas de producción eran muy elevados 
por lo que decidieron dejar ese mercado atrás y dedicarse a sus productos 
estrella. En 1999 la enorme empresa de alimentos Cargill con su división 
Latinoamérica decide comprar la marca Cinta Azul®.  
La empresa Cargill Meats Latinoamérica cuenta con diversas marcas de 
productos embutidos, entre estas se encuentran: Cinta Azul®, Kimby®, 
Zaragoza y Castillo del Roble. La planta de producción Cinta Azul es la 
encargada de procesamiento de estos productos en diversas presentaciones en 
cuanto arte de empaque y gramaje del producto se refiere. Es importante resaltar 
que la marca favorita es la de embutidos Cinta Azul®, debido a su gran cantidad 
y variedad de productos de todas las familias que producen. La planta de 
embutidos para el febrero del 2019 tiene registrados una cantidad de 206 
productos los cuales se distribuyen en las diversas marcas y familias de 
producto, Cinta Azul cuenta con la mayor cantidad de estos con una cifra de 141 
productos diferentes, después le sigue los productos Kimby® con 21 
presentaciones y finalmente las marca Zaragoza y Castillo del Roble que se 





A.2 Consumo hídrico mensual 
 
Se muestran las tablas de consumo hídrico registrado por el departamento 
de mantenimiento en Cinta Azul, desde agosto del 2018 hasta abril del 2019. 




miércoles, 1 de agosto de 2018 82 
jueves, 2 de agosto de 2018 88 
viernes, 3 de agosto de 2018 119 
sábado, 4 de agosto de 2018 109 
domingo, 5 de agosto de 2018   
lunes, 6 de agosto de 2018 34 
martes, 7 de agosto de 2018 95 
miércoles, 8 de agosto de 2018 129 
jueves, 9 de agosto de 2018 136 
viernes, 10 de agosto de 2018 112 
sábado, 11 de agosto de 2018 160 
domingo, 12 de agosto de 2018   
lunes, 13 de agosto de 2018 97 
martes, 14 de agosto de 2018 92 
miércoles, 15 de agosto de 
2018   
jueves, 16 de agosto de 2018 110 
viernes, 17 de agosto de 2018 102 
sábado, 18 de agosto de 2018 84 
domingo, 19 de agosto de 2018   
lunes, 20 de agosto de 2018 41 
martes, 21 de agosto de 2018 101 
miércoles, 22 de agosto de 
2018 111 
jueves, 23 de agosto de 2018 92 
viernes, 24 de agosto de 2018 127 
sábado, 25 de agosto de 2018 112 
domingo, 26 de agosto de 2018   
lunes, 27 de agosto de 2018 54 
martes, 28 de agosto de 2018 74 
miércoles, 29 de agosto de 
2018 103 
jueves, 30 de agosto de 2018 146 










sábado, 1 de septiembre de 2018   
domingo, 2 de septiembre de 
2018   
lunes, 3 de septiembre de 2018 142 
martes, 4 de septiembre de 2018 93 
miércoles, 5 de septiembre de 
2018 98 
jueves, 6 de septiembre de 2018 111 
viernes, 7 de septiembre de 2018 76 
sábado, 8 de septiembre de 2018 134 
domingo, 9 de septiembre de 
2018   
lunes, 10 de septiembre de 2018 88 
martes, 11 de septiembre de 2018 128 
miércoles, 12 de septiembre de 
2018 112 
jueves, 13 de septiembre de 2018 78 
viernes, 14 de septiembre de 2018 133 
sábado, 15 de septiembre de 2018 141 
domingo, 16 de septiembre de 
2018   
lunes, 17 de septiembre de 2018   
martes, 18 de septiembre de 2018 106 
miércoles, 19 de septiembre de 
2018 234 
jueves, 20 de septiembre de 2018 104 
viernes, 21 de septiembre de 2018   
sábado, 22 de septiembre de 2018   
domingo, 23 de septiembre de 
2018   
lunes, 24 de septiembre de 2018 123 
martes, 25 de septiembre de 2018 66 
miércoles, 26 de septiembre de 
2018 109 
jueves, 27 de septiembre de 2018 120 
viernes, 28 de septiembre de 2018 94 
sábado, 29 de septiembre de 2018 100 







Tabla 15. Consumo de agua en duchas, octubre 2018. 
Fecha Consumo (m3) 
lunes, 1 de octubre de 2018 3 
martes, 2 de octubre de 2018 127 
miércoles, 3 de octubre de 2018 114 
jueves, 4 de octubre de 2018 112 
viernes, 5 de octubre de 2018 104 
sábado, 6 de octubre de 2018 124 
domingo, 7 de octubre de 2018   
lunes, 8 de octubre de 2018   
martes, 9 de octubre de 2018 133 
miércoles, 10 de octubre de 2018 89 
jueves, 11 de octubre de 2018 111 
viernes, 12 de octubre de 2018 310 
sábado, 13 de octubre de 2018   
domingo, 14 de octubre de 2018   
lunes, 15 de octubre de 2018 180 
martes, 16 de octubre de 2018 94 
miércoles, 17 de octubre de 2018 107 
jueves, 18 de octubre de 2018 111 
viernes, 19 de octubre de 2018 110 
sábado, 20 de octubre de 2018 94 
domingo, 21 de octubre de 2018   
lunes, 22 de octubre de 2018 53 
martes, 23 de octubre de 2018 54 
miércoles, 24 de octubre de 2018 84 
jueves, 25 de octubre de 2018 34 
viernes, 26 de octubre de 2018 105 
sábado, 27 de octubre de 2018 81 
domingo, 28 de octubre de 2018   
lunes, 29 de octubre de 2018 34 
martes, 30 de octubre de 2018 60 






Tabla 16. Consumo de agua en duchas, noviembre 2018. 
Fecha Consumo (m3) 
jueves, 1 de noviembre de 2018 114 
viernes, 2 de noviembre de 2018 103 
sábado, 3 de noviembre de 2018 103 
domingo, 4 de noviembre de 2018   
lunes, 5 de noviembre de 2018 39 
martes, 6 de noviembre de 2018 23 
miércoles, 7 de noviembre de 2018 166 
jueves, 8 de noviembre de 2018 114 
viernes, 9 de noviembre de 2018 83 
sábado, 10 de noviembre de 2018 84 
domingo, 11 de noviembre de 2018   
lunes, 12 de noviembre de 2018 56 
martes, 13 de noviembre de 2018 105 
miércoles, 14 de noviembre de 2018 130 
jueves, 15 de noviembre de 2018 121 
viernes, 16 de noviembre de 2018 106 
sábado, 17 de noviembre de 2018 121 
domingo, 18 de noviembre de 2018   
lunes, 19 de noviembre de 2018 44 
martes, 20 de noviembre de 2018 73 
miércoles, 21 de noviembre de 2018 66 
jueves, 22 de noviembre de 2018 144 
viernes, 23 de noviembre de 2018 536 
sábado, 24 de noviembre de 2018   
domingo, 25 de noviembre de 2018   
lunes, 26 de noviembre de 2018   
martes, 27 de noviembre de 2018 34 
miércoles, 28 de noviembre de 2018 52 
jueves, 29 de noviembre de 2018 64 






Tabla 17. Consumo de agua en duchas, diciembre 2018. 
Fecha Consumo (m3) 
sábado, 1 de diciembre de 2018 28 
domingo, 2 de diciembre de 2018   
lunes, 3 de diciembre de 2018 69 
martes, 4 de diciembre de 2018 53 
miércoles, 5 de diciembre de 2018 73 
jueves, 6 de diciembre de 2018 100 
viernes, 7 de diciembre de 2018 73 
sábado, 8 de diciembre de 2018 64 
domingo, 9 de diciembre de 2018   
lunes, 10 de diciembre de 2018 16 
martes, 11 de diciembre de 2018 58 
miércoles, 12 de diciembre de 2018 80 
jueves, 13 de diciembre de 2018 79 
viernes, 14 de diciembre de 2018 75 
sábado, 15 de diciembre de 2018 90 
domingo, 16 de diciembre de 2018 61 
lunes, 17 de diciembre de 2018 73 
martes, 18 de diciembre de 2018 131 
miércoles, 19 de diciembre de 2018 66 
jueves, 20 de diciembre de 2018 71 
viernes, 21 de diciembre de 2018 267 
sábado, 22 de diciembre de 2018   
domingo, 23 de diciembre de 2018   
lunes, 24 de diciembre de 2018   
martes, 25 de diciembre de 2018   
miércoles, 26 de diciembre de 2018 189 
jueves, 27 de diciembre de 2018 78 
viernes, 28 de diciembre de 2018 58 
sábado, 29 de diciembre de 2018 63 
domingo, 30 de diciembre de 2018   
lunes, 31 de diciembre de 2018   
Promedio 83,26086957 
 
La tabla 17 muestra que hay una reducción significativa en el consumo en 
el mes de diciembre 2018 con respecto al mes de noviembre 2018, esto se debe 
porque en las duchas se reemplazaron las boquillas de las tuberías por 
dispersores de agua y por la cantidad de días feriados.  
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Tabla 18. Consumo de agua en duchas, enero 2019. 
Fecha Consumo (m3) 
martes, 1 de enero de 2019   
miércoles, 2 de enero de 2019 44 
jueves, 3 de enero de 2019 43 
viernes, 4 de enero de 2019 51 
sábado, 5 de enero de 2019 21 
domingo, 6 de enero de 2019   
lunes, 7 de enero de 2019 42 
martes, 8 de enero de 2019 114 
miércoles, 9 de enero de 2019 34 
jueves, 10 de enero de 2019 67 
viernes, 11 de enero de 2019 53 
sábado, 12 de enero de 2019 132 
domingo, 13 de enero de 2019   
lunes, 14 de enero de 2019   
martes, 15 de enero de 2019 123 
miércoles, 16 de enero de 2019 66 
jueves, 17 de enero de 2019 71 
viernes, 18 de enero de 2019 59 
sábado, 19 de enero de 2019   
domingo, 20 de enero de 2019   
lunes, 21 de enero de 2019 117 
martes, 22 de enero de 2019 57 
miércoles, 23 de enero de 2019 75 
jueves, 24 de enero de 2019 72 
viernes, 25 de enero de 2019 89 
sábado, 26 de enero de 2019 73 
domingo, 27 de enero de 2019   
lunes, 28 de enero de 2019 103 
martes, 29 de enero de 2019 83 
miércoles, 30 de enero de 2019 95 






Tabla 19. Consumo de agua en duchas, febrero 2019. 
Fecha Consumo (m3) 
viernes, 1 de febrero de 2019 69 
sábado, 2 de febrero de 2019 62 
domingo, 3 de febrero de 2019   
lunes, 4 de febrero de 2019 40 
martes, 5 de febrero de 2019 59 
miércoles, 6 de febrero de 2019 48 
jueves, 7 de febrero de 2019 79 
viernes, 8 de febrero de 2019   
sábado, 9 de febrero de 2019 118 
domingo, 10 de febrero de 2019   
lunes, 11 de febrero de 2019   
martes, 12 de febrero de 2019 58 
miércoles, 13 de febrero de 2019 26 
jueves, 14 de febrero de 2019 34 
viernes, 15 de febrero de 2019 120 
sábado, 16 de febrero de 2019 74 
domingo, 17 de febrero de 2019   
lunes, 18 de febrero de 2019 22 
martes, 19 de febrero de 2019   
miércoles, 20 de febrero de 2019 52 
jueves, 21 de febrero de 2019 68 
viernes, 22 de febrero de 2019 64 
sábado, 23 de febrero de 2019 51 
domingo, 24 de febrero de 2019   
lunes, 25 de febrero de 2019 43 
martes, 26 de febrero de 2019 64 
miércoles, 27 de febrero de 2019   






Tabla 20. Consumo de agua en duchas, marzo 2019. 
Fecha Consumo (m3) 
viernes, 1 de marzo de 2019 65 
sábado, 2 de marzo de 2019 72 
domingo, 3 de marzo de 2019   
lunes, 4 de marzo de 2019 43 
martes, 5 de marzo de 2019 23 
miércoles, 6 de marzo de 2019 89 
jueves, 7 de marzo de 2019 56 
viernes, 8 de marzo de 2019 85 
sábado, 9 de marzo de 2019 36 
domingo, 10 de marzo de 2019   
lunes, 11 de marzo de 2019 48 
martes, 12 de marzo de 2019 58 
miércoles, 13 de marzo de 2019 68 
jueves, 14 de marzo de 2019 67 
viernes, 15 de marzo de 2019 56 
sábado, 16 de marzo de 2019 72 
domingo, 17 de marzo de 2019   
lunes, 18 de marzo de 2019 17 
martes, 19 de marzo de 2019 48 
miércoles, 20 de marzo de 2019 64 
jueves, 21 de marzo de 2019 71 
viernes, 22 de marzo de 2019 71 
sábado, 23 de marzo de 2019 72 
domingo, 24 de marzo de 2019   
lunes, 25 de marzo de 2019 13 
martes, 26 de marzo de 2019 70 
miércoles, 27 de marzo de 2019 75 
jueves, 28 de marzo de 2019 12 
viernes, 29 de marzo de 2019 73 
sábado, 30 de marzo de 2019 78 










lunes, 1 de abril de 2019 10 
martes, 2 de abril de 2019 46 
miércoles, 3 de abril de 2019 56 
jueves, 4 de abril de 2019 53 
viernes, 5 de abril de 2019 63 
sábado, 6 de abril de 2019 69 
domingo, 7 de abril de 2019   
lunes, 8 de abril de 2019 36 
martes, 9 de abril de 2019 76 
miércoles, 10 de abril de 2019 83 
jueves, 11 de abril de 2019 67 
viernes, 12 de abril de 2019 70 
sábado, 13 de abril de 2019 56 
domingo, 14 de abril de 2019 69 
lunes, 15 de abril de 2019 51 
martes, 16 de abril de 2019 47 
miércoles, 17 de abril de 2019   
jueves, 18 de abril de 2019   
viernes, 19 de abril de 2019   
sábado, 20 de abril de 2019   
domingo, 21 de abril de 2019   
lunes, 22 de abril de 2019 1 
martes, 23 de abril de 2019 58 
miércoles, 24 de abril de 2019 59 
jueves, 25 de abril de 2019 68 
viernes, 26 de abril de 2019 68 
sábado, 27 de abril de 2019 53 
domingo, 28 de abril de 2019   
lunes, 29 de abril de 2019 19 
martes, 30 de abril de 2019 50 
Promedio 53,39130435 
 
Es importante mencionar que las reducciones de consumo en el mes de 
abril 2019 fueron significativas por la cantidad de días feriados, ya que la planta 
se mantenía cerrada.  
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Tabla 22. Consumo promedio mensual en duchas. 















A.3 Programa semanal Hornos 
 
A continuación, se muestra el programa semanal de cocción del mes de 
marzo 2019, por motivos de confidencialidad, esta fue la única información que 
la empresa pudo compartir. 
 

















[Kg] 882 1978 1072 1978 770,333 0 
Jamones 
[Kg] 10086,446 8906 6811,261 10697 6030,825 5670,806 
Patés [Kg] 2178 3116 4376 2178 1936,384 0 
Salchichas 
[Kg] 13286 10993 13579 10754 7038,808 0 
Salchichones 
[Kg] 4593 3062 4593 3062 1531 0 
Tocineta 
[Kg] 0 1292 1615 1292 1292 0 
Total 
General [Kg] 31025,446 29347 32046,261 29961 18599,35 5670,806 
 

















[Kg] 882,69 1381,69 
1179,388 




11294,5 9989,911 11992,065 4136,758 
Patés [Kg] 2420,82 3601,52 3167,432 1936,838 1694,166 0 
Salchichas 
[Kg] 11989,836 10990,974 14547,749 9720,774 9615,707 0 
Salchichones 






969,326 1292,284 1292,284 646,369 
Total 





















Chorizos [Kg] 392,357 2071,101 
980 
998,356 499,405 0 
Jamones [Kg] 7057,848 20240,893 6812,46 12279,644 12311,202 10569,6 
Patés [Kg] 2178,602 3802,914 3403,436 2662,585 1936,384 0 
Salchichas 
[Kg] 14137,392 13685,717 14261,079 8399,048 10777,799 294,381 
Salchichones 
[Kg] 4593,073 4593,073 4593,073 
4593 
5475,236 0 






[Kg] 29005,272 45039,698 31019,048 30224,917 32292,31 10863,981 
 

















[Kg] 392,357 1990,333 1871,762 998,356 980,666 0 
Jamones 
[Kg] 9505,209 13064,838 9108,129 11260,875 14860,128 7049,725 
Patés [Kg] 2420,82 3318,478 3399,021 2178,602 1452,402 0 
Salchichas 








1292,284 1292,284 1825,254 1825,254 646,369 
Total 





Para obtener el promedio de los kilogramos de cada producto al día, se 
utilizan las tablas 23, 24, 25 y 26. 
Tabla 27. Promedio de kilogramos de chorizo cocidos por semana. 
Chorizo 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Promedio 637,351 1855,281 1275,7875 1365,85025 687,351   
 
Tabla 28. Promedio de kilogramos de jamones cocidos por semana. 
Jamones 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Promedio 8594,441 13223,467 8506,5875 11056,8575 11298,555 6856,72225 
 
Tabla 29. Promedio de kilogramos de paté cocidos por semana. 
Paté 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Promedio 2299,5605 3459,728 3586,47225 2239,00625 1754,834   
 
Tabla 30. Promedio de kilogramos de salchichas cocidas por semana. 
Salchichas 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Promedio 12981,1943 12701,7495 13630,734 8978,61925 8718,486 147,1905 
 
Tabla 31. Promedio de kilogramos de salchichones cocidos por semana. 
Salchichones 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Promedio 4222,89975 4210,30475 4682,957 4210,4 3665,37725   
 
Tabla 32. Promedio de kilogramos de tocineta cocida por semana. 
Tocineta 
[Kg] Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 





A.4 Cálculos de consumo y ahorro 
 
Para los cálculos solo serán tomados en cuenta los productos de mayor 
interés para cinta azul como lo son las salchichas y los jamones. Para ello se 
utilizarán las tablas 28 y 30. 
Las tablas 20 y 30 muestran el promedio en kilogramos de jamón y 
salchicha cocidos por día respectivamente, el peso neto de cada tanda de jamón 
es de 600kg y de cada tanda de salchichas es de 200kg. 
Si dividimos el promedio de kilogramos de jamón diarios entre el peso neto 
de jamón de cada tanda, se obtiene la cantidad de tandas diarias de jamón que 
entrarán a las duchas. Una vez obtenidas las tandas, estas se dividen entre 16, 
ya que entran 16 torres a la vez al cuarto de rociado y luego se multiplican por 2 
horas para obtener la cantidad de horas total por día. Para obtener las horas de 
rociado reducidas con el programa temporizado #1, las tandas se dividen entre 
16 pero el resultado se multiplica por 1,6667 que equivale a los 100 minutos 
efectivos de rociado del programa temporizado #1. 
Tabla 33. Tabla de horas de rociado con programa temporizado #1. 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora 
Total 












































Una vez obtenidas las horas totales por semana, se calculan los litros por 
semana. Según los datos del flujómetro actual, se consume 200 litros por minuto 
en el cuarto de duchas, si multiplicamos 200 por 60 minutos, se obtiene el valor 
de litros por hora (12 000 l/h). 
Multiplicando los 12 000 l/h por las horas semanales se obtiene el dato de 
litros por semana, al obtener el dato de litros por semana se puede obtener el 
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dato de metros cúbicos por semana multiplicando por mil y metros cúbicos 
anuales multiplicando por 48 semanas. 



















₡ 12 788 
504,64  
 
₡ 13 710 
134,30  
 









₡ 10 657 
087,20  
 
₡ 11 425 
111,92  
 









₡ 2 131 
417,44  
 
₡ 2 285 
022,38  
 




La tabla 34 muestra que, si el sistema se instala para el 2020, la empresa 
se ahorraría un total de ₡ 2 285 022,38 en la factura del AyA. La tarifa del metro 
cubico fijada para los años 2019, 2020 y 2021 se pueden observar en las figuras 
78, 79 y 80 respectivamente. 
 
 




Figura 79. Tarifa del metro cubico fijada por la ARESEP para el 2020. 
 
Figura 80. Tarifa del metro cubico fijada por la ARESEP para el 2021. 
 
Se realiza el mismo procedimiento utilizado para completar la tabla 33 y 
34 en el caso de las salchichas. Una vez obtenidas las tandas estas se dividen 
entre 16, ya que entran 16 torres a la vez al cuarto de rociado y luego se 
multiplican por 0,6167 horas para obtener la cantidad de horas total por día. Para 
obtener las horas de rociado reducidas con los programas temporizados, las 
tandas se dividen entre 16 pero el resultado se multiplica por 0,4667 horas que 






Tabla 35. Tabla de horas de rociado con programa temporizado #2. 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora Total 
















































































₡ 11 357 
331,64  
 
₡ 12 175 
820,90  
 









₡ 8 594 
886,78  
 
₡ 9 214 
294,82  
 









₡ 2 762 
444,86  
 
₡ 2 961 
526,08  
 




La tabla 36 muestra que, si el sistema se instala para el 2020, la empresa 



















A.6 Manual de Usuario del Sistema 
 
Sistema de enfriamiento con rociado programado 
 
El sistema surge de la necesidad de disminuir la dependencia absoluta 
del antiguo sistema mecánico de rociado por uno automatizado que facilite la 
estandarización de los procesos. Este sistema fue desarrollado utilizando la 
tecnología Siemens, el PLC 214C-2PN/DP y el HMI TP700 Comfort, y 
programado mediante la herramienta TIA Portal V13. 
Este sistema corresponde a la primera versión instalada dentro del cuarto de 
duchas en Cinta Azul Ltda. 
 
Pasos por seguir para usar el programa 
 
 





1. Primeramente, se enciende la fuente de alimentación del PLC y HMI, 
posicionando el interruptor en “on”. 
2. Una vez encendido el sistema, el HMI mostrará la pantalla principal del 
programa. 
3. Presione el botón “ON” presente en la pantalla. 
 
4. Presione los botones de duchas correspondientes al cuadrante que desea 
habilitar. 
    
5. Si desea usar el programa temporizado #1, deberá únicamente presionar 
el botón “Temp1” de la pantalla principal y el sistema se encargará 
automáticamente de dispensar agua al producto. 
 
6. Si desea usar el programa temporizado #2, deberá únicamente presionar 
el botón “Temp2” de la pantalla principal y el sistema se encargará 
automáticamente de dispensar agua al producto. 
 
7. Si desea usar el programa temporizado #3, deberá presionar el botón 
“Temp3” de la pantalla principal, el programa lo redirigirá a una nueva 
pantalla, en ella debe ingresar los tiempos efectivos de rociado en los 
espacios de “Tiempo 1, Tiempo 2, Tiempo 3, Tiempo 4 y Tiempo 5” y los 
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tiempos de pausa en los espacios de “Pausa 1, Pausa 2, Pausa 3 y Pausa 
4”. 
 
8. Una vez ingresados los tiempos del programa temporizado #3, presione 
el botón “START” y el sistema se encargará automáticamente de 
dispensar agua al producto. 
 
9. En caso de ser necesario detener el rociado en algún cuadrante, debe 
presionar el botón junto al botón de la ducha que quiere desactivar, y la 
electroválvula cortará el suministro de agua en ese cuadrante y seguirá 
dispensando en los otros que están activos con normalidad. 
 
 
10. En caso de emergencias, el botón “STOP” se encarga de detener el 





A.7 Variables del Sistema 
 
Figura 81. Tabla de variables 1. 
 
 




Figura 83. Tabla de variables 3. 
